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PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS (FPP) 

I. Introducción 
 

El presente documento constituye el Plan de Prevención de Incendios (Fire Prevention 

Plan, FPP) del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Su 

propósito es identificar, controlar y reducir los riesgos de incendio en las instalaciones 

académicas, administrativas y de servicios, garantizando la seguridad de estudiantes, 

personal docente, investigadores, empleados y visitantes. 

 Este plan se desarrolla en cumplimiento con 29 CFR 1910.39 de OSHA, normas NFPA 

relevantes (NFPA 10, NFPA 30, NFPA 45, NFPA 58, NFPA 72, NFPA 96) y el Código 

de Incendios de Puerto Rico. 

Este documento integra el Plan de Contingencia para Casos de Emergencia y el Manual de 

Seguridad del Recinto, y añade controles específicos provistos por las unidades académicas 

y administrativas. La aplicación de este plan es obligatoria para toda la comunidad 

universitaria, y su cumplimiento será supervisado por el Comité de Seguridad, en 

coordinación con el Oficial de Higiene Química, el Coordinador de Emergencias y la 

Guardia Universitaria. 

Alcance del plan: laboratorios, almacenes, planta física, oficinas y salones de clases, 

talleres, cafeterías, residencias estudiantiles y concesionarios , estacionamiento , centro de 

cómputos, escuelas con o sin cafetería, teatro, centro de cuidado de adultos mayores y 

laboratorio clínico. 

II. Identificación de Peligros de Incendio 
 

La presente sección identifica las fuentes de fuego, materiales inflamables y riesgos 

adicionales presentes en las diferentes instalaciones del Recinto Metropolitano. El 

propósito es reconocer de forma clara los peligros potenciales en cada área —laboratorios, 

oficinas, talleres, cafeterías, residencias, locales de servicio y áreas comunes— para 

establecer controles adecuados de prevención. La identificación se basa en las condiciones 
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reales del Recinto, las actividades que se realizan y los equipos presentes, siguiendo los 

requisitos de OSHA (29 CFR 1910.39) y normas NFPA aplicables. Esta evaluación 

constituye la base para el diseño de procedimientos de manejo seguro, controles de fuentes 

de fuego y programas de mantenimiento preventivo. Nota: Los peligros listados aplican a 

las condiciones reales y actuales del Recinto y sus instalaciones afiliadas. 

Laboratorios de Química 

¶ Fuentes de fuego: mantas de calentamiento, planchas de calentamiento, hornos, 

bombas de vacío, agitadores. 

¶ Materiales inflamables: disolventes (alcoholes, cetonas, alcanos, esteres, éteres, 

etc) tanques pequeños de butano, agentes oxidantes y reductores  

¶ Riesgos adicionales: calentamiento cerca de disolventes inflamables; 

fuga/explosión de tanques por calor; chispas al transferir líquidos. 

Laboratorios de Biología y Microbiología 

¶ Fuentes de fuego: incubadoras, autoclaves, equipos eléctricos. 

¶ Materiales inflamables: alcohol, desinfectantes, plástico desechable. 

¶ Riesgos adicionales: acumulación de residuos biológicos y material desechable 

que aumenta la cantidad de material que puede quemarse y facilita la propagación 

del fuego. 

 

Laboratorios de Física 

¶ Fuentes de fuego: equipos electrónicos/simuladores; fuentes de poder (power 

supplies) y UPS (Uninterruptible Power Supply); multitomas; uso ocasional de 

planchas de calentamiento para calentar agua. 

¶ Materiales inflamables: papel, cartón y plásticos de empaque 

¶ Riesgos adicionales: sobrecarga de extensiones múltiples, sobrecalentamiento por 

mala ventilación, cables obstruyendo salidas, uso de limpiadores cerca de calor, 

acumulación de material combustible. 
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Generadores y Planta de Energía 

¶ Fuentes de fuego: motores de combustión, conexiones eléctricas, chispas 

mecánicas. 

¶ Materiales inflamables: diésel (capacidad variable según generador), aceites 

lubricantes. 

¶ Riesgos adicionales: derrames, atmósferas explosivas sin ventilación, fuego por 

superficies calientes. 

Almacenes de Reactivos Químicos 

 

¶ Fuentes de fuego: sistemas eléctricos, refrigeradores. 

¶ Materiales inflamables: disolventes, ácidos, bases fuertes, oxidantes. 

¶ Riesgos adicionales: reacciones por incompatibilidad, fugas de gases 

comprimidos. 

Oficinas y Salones de Clases 

 

¶ Fuentes de fuego: instalaciones eléctricas, multitomas, equipos electrónicos. 

¶ Materiales inflamables: papel, cartón, mobiliario, cortinas. 

¶ Riesgos adicionales: fuego eléctrico por sobrecalentamiento de UPS o extensiones 

múltiples eléctricas (multitomas) propagación por cableado; acumulación de papel en 

archivos; sobrecarga de multitomas. 

 

Talleres y Áreas de Mantenimiento  

¶ Fuentes de fuego: herramientas eléctricas portátiles, esmeriles, corte mecánico. 

¶ Materiales inflamables: pinturas, barnices, disolventes, paños impregnados de 

aceite. 

¶ Riesgos adicionales: cilindros de gas mal asegurados, acumulación de residuos, 

chispas por corte. 

Cafeterías  

 

¶ Fuentes de fuego: estufas, hornos, freidoras, equipos eléctricos. 

¶ Materiales inflamables: gas LP (tanques externos), aceites de cocina. 
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¶ Riesgos adicionales: fugas de gas, incendios en freidoras, grasa en campanas 

extractoras. 

Residencias Estudiantiles  

¶ Fuentes de fuego: cocinas; equipos eléctricos (aires, abanicos, multitomas) 

dispositivos electrónicos (computadoras, televisores, consolas, routers y 

cargadores). 

¶ Materiales inflamables: mobiliario, ropa de cama, artículos personales. 

¶ Riesgos adicionales: evacuación en múltiples pisos, acumulación en pasillos, uso 

de velas o incienso; sobrecarga de multitomas/adaptadores (enchufes en cascada); 

ventilación bloqueada de computadoras/routers (sobre camas/sofás o cubiertos); 

cables/cargadores dañados o de baja calidad; carga nocturna de laptops/teléfonos 

sobre superficies blandas. (Si aplica: atención a baterías de litio en laptops/teléfonos 

por calentamiento o hinchazón.) 

Negocios en Primer Piso de Residencias Estudiantiles 

¶ Fuentes de fuego (según aplique): cocinas (estufas, hornos, freidoras), 

calentadores de agua/boilers, secadoras y lavadoras, equipos eléctricos y 

electrónicos, multitomas, aires acondicionados. 

¶ Materiales inflamables (según aplique): gas LP (tanques externos), aceites y 

grasas, pelusa de secadoras, alcoholes/desinfectantes y productos de limpieza, 

papelería/cartón y plásticos, mobiliario. 

¶  Riesgos adicionales (según aplique): fugas de gas, incendios en freidoras o grasa 

acumulada en campanas, pelusa en ductos de secadoras, evacuación con infantes 

o pacientes (movilidad reducida), sobrecarga de multitomas/adaptadores 

(enchufes en cascada), almacenaje en pasillos, cables/cargadores dañados y 

señalización insuficiente 

Estacionamiento s 
 
¶ Fuentes de fuego: vehículos en marcha, cortocircuitos eléctricos. 

¶ Materiales inflamables: gasolina y aceites. 
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¶ Riesgos adicionales: gases de escape, incendios vehiculares, propagación entre niveles y 

autos 

 
Centro de Cómputos 
 
¶ Fuentes de fuego: sistemas eléctricos, UPS, sobrecalentamiento. 

¶ Materiales inflamables: plásticos, cableado. 

¶ Riesgos adicionales: pérdida crítica de servicios, propagación por cableado. 

Cafeterías, Comedores Escolares y Cocinas de Enseñanza 

¶ Fuentes de fuego: estufas, hornos, freidoras, planchas; microondas y cafeteras 

industriales; equipos eléctricos y multitomas; campanas extractoras y ductos con 

grasa; (si aplica) gas LP con tanques externos. 

¶  Materiales inflamables: aceites y grasas (incl. aceite usado), filtros y paños con 

grasa, papel/cartón de empaque, plásticos; alcoholes/desinfectantes y aerosoles de 

limpieza. 

¶  Riesgos adicionales: fugas de gas; incendios en freidoras y salpicaduras; 

acumulación de grasa en filtros/ductos; sobrecarga de multitomas; almacenaje en 

pasillos; alta ocupación en horas pico; presencia de menores (comedores 

escolares) y prácticas con estudiantes (cocinas de enseñanza), lo que puede 

ralentizar la evacuación. 

Centro de Cuidado de Adultos Mayores 
 
¶ Fuentes de fuego: cocinas, equipos eléctricos. 

¶ Materiales inflamables: mobiliario, ropa de cama, oxígeno (si aplica). 

¶ Riesgos adicionales: evacuación asistida (movilidad reducida). 

Laboratorio Clínico  

¶ Fuentes de fuego: analizadores clínicos (hematología, química, inmuno), 

centrífugas, refrigeradores/freezers, incubadoras, computadoras/servidores e 

impresoras, fuentes de poder y UPS (Uninterruptible Power Supply), etiquetadoras, 

(si aplica) termocicladores y cabinas con ventiladores. 
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¶ Materiales inflamables: alcohol isopropílico/etílico, desinfectantes y solventes de 

limpieza; reactivos con alcoholes; aerosoles; papelería/cartón y plásticos de 

empaque. 

¶ Riesgos adicionales: ventilación bloqueada (sobrecalentamiento), sobrecarga de 

extensiones múltiples (power strips)/adaptadores en cascada, derrames cerca de 

equipos energizados, cables sueltos que obstruyen salidas, cargadores/baterías de 

litio en uso continuo, conexiones flojas o cables dañados. 

Teatro del Recinto 

¶ Fuentes de fuego: luminarias de escenario y atenuadores/dimmers, consolas y 

amplificadores, multitomas, fuentes de poder, máquinas de humo/fog (resistencias 

internas). 

¶ Materiales inflamables: telones y cortinas, escenografía (madera/cartón/telas), 

pinturas, aerosoles (lacas/fijadores), papelería y plásticos de empaque. 

¶ Riesgos adicionales: alta carga combustible de telones/escenografía; contacto de 

telas/escenografía con luminarias calientes; acumulación de utilería y cartón en 

backstage; cables en pasillos que obstaculizan salidas; sobrecarga de multitomas. 

Sala de Máquinas del Aire Central (maquinaria de A/C del recinto) 

¶ Fuentes de fuego: motores de ventiladores y bombas, tableros/variadores (VFD), 

resistencias o componentes de calefacción (si aplican), conexiones eléctricas. 

¶ Materiales inflamables: aceites y lubricantes, paños de limpieza con aceite, 

aislantes/espumas, polvo/acumulación de pelusa (combustible fino); refrigerantes 

(según aplique). 

¶ Riesgos adicionales: superficies calientes; derrames de aceite cerca de equipos 

eléctricos; acumulación de polvo en motores; almacenamiento indebido en el 

cuarto; ventilación insuficiente. 

Cobachas / Áreas de Almacenamiento General 

¶ Fuentes de fuego: iluminación y tomacorrientes, multitomas, cargadores de equipos 

(si aplica). 
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¶ Materiales inflamables: papel y cartón, plásticos y textiles, aerosoles/limpiadores 

en pequeñas cantidades (si aplica). 

¶ Riesgos adicionales: apilamiento alto que reduce separación a rociadores/techo; 

almacenamiento en pasillos o frente a paneles; proximidad de cajas a 

luminarias/equipos que generan calor. 

Nota: No almacenar juntos productos con hipoclorito (cloro) y amoníaco (riesgo por 

liberación de gases peligrosos) 

Cuartos de la Compañía de Limpieza (productos químicos, papel, etc.) 

¶ Fuentes de fuego: tomas eléctricas y cargadores de equipos de piso, motores de 

equipos, calentadores/boilers (si aplican) 

¶ Materiales inflamables: alcoholes y desinfectantes, aerosoles, productos con 

solventes; papel toalla/servilletas y bolsas plásticas; hipoclorito (cloro) y amoníaco 

(oxidantes/bases) —presencia relevante para compatibilidad. 

¶ Riesgos adicionales: vapores inflamables de alcoholes cerca de equipos 

energizados; acumulación de papel junto a tomas/calor; carga de baterías (incl. 

litio) en espacios poco ventilados; almacenamiento conjunto de productos 

incompatibles. 

Áreas de Archivos (en oficinas) 

¶ Fuentes de fuego: tomacorrientes y multitomas, impresoras/UPS y equipos de 

oficina que generan calor. 

¶  Materiales inflamables: grandes volúmenes de papel, cajas de cartón, 

carpetas/plásticos. 

¶ Riesgos adicionales: alta carga de combustible por acumulación de papel; 

apilamiento cercano a rociadores/techo; archivos junto a equipos calientes o sobre/o 

tras UPS; obstrucción de rutas de salida. 
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Local de Servicios a Víctimas del Crimen (segundo piso, sobre estacionamientos 

ventilados) 

¶ Fuentes de fuego: instalaciones eléctricas, multitomas, equipos de oficina 

(computadoras, impresoras, aires acondicionados); cocina pequeña con 

microondas, cafetera y nevera (si aplica). 

¶ Materiales inflamables: papel, archivos, mobiliario, cortinas; pequeños 

volúmenes de alimentos y empaques; productos de limpieza. 

¶ Riesgos adicionales: sobrecarga de multitomas o UPS; acumulación de papel en 

oficinas; fuego eléctrico por uso de microondas/cafetera; evacuación complicada 

por presencia de personas vulnerables en atención; ubicación en segundo piso sobre 

estacionamientos —riesgo por humo o fuego vehicular que pueda afectar accesos. 

III. Procedimientos de Manejo y Almacenamiento Seguro 

Esta sección establece los procedimientos y controles mínimos para el manejo y 

almacenamiento seguro de materiales inflamables, equipos eléctricos y otros elementos 

identificados como riesgos en la Parte II. Su propósito es prevenir la ocurrencia de 

incendios y limitar su propagación, mediante prácticas uniformes que reduzcan la 

exposición a fuentes de ignición, aseguren un almacenamiento adecuado y promuevan un 

ambiente de trabajo seguro. Todos los procedimientos se fundamentan en los peligros 

reales presentes en las instalaciones del Recinto y en los requisitos de OSHA (29 CFR 

1910.39) y normas NFPA aplicables. 

Laboratorios de Química 

¶ Rotular todos los envases; mantener disolventes en gabinetes resistentes al fuego, 

ventilados y separados de oxidantes. 

¶ Transferir líquidos inflamables dentro de campanas de extracción. 

¶ No almacenar tanques de butano en gavetas; mantener inventario limitado y 

retirarlos al finalizar la práctica. 
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Laboratorios de Biología y Microbiología 

¶ Almacenar alcoholes y desinfectantes en gabinetes metálicos o resistentes al fuego. 

¶ Desechar residuos biológicos en recipientes apropiados; nunca junto a equipos 

eléctricos. 

¶ Mantener áreas limpias de material plástico desechable acumulado. 

Laboratorios de Física 

¶ Mantener papel y cartón lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos. 

¶ Supervisar el uso de multitomas; no conectar equipos de alta carga sin protección. 

¶ Guardar limpiadores en gabinetes separados de calor y electricidad. 

Generadores y Planta de Energía 

¶ Almacenar diésel en tanques certificados con bandejas de contención; ventilar áreas 

cerradas. 

¶ Separar aceites lubricantes del diésel. 

¶ Prohibido fumar; mantener señalización visible. 

Almacenes de Reactivos Químicos 

¶ Segregar sustancias por compatibilidad: ácidos, bases, oxidantes, disolventes. 

¶ Cilindros de gas comprimido asegurados con cadenas a la pared. 

¶ Realizar inventario semestral y mantener envases cerrados. 

Oficinas y Salones de Clases 

¶ No sobrecargar multitomas; verificar cables en buen estado. 

¶ Apagar equipos electrónicos al finalizar la jornada. 

¶ Evitar acumulación de papel cerca de UPS o equipos que generen calor. 

Talleres y Áreas de Mantenimiento 

¶ Pinturas, barnices y disolventes en gabinetes resistentes al fuego. 
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¶ Paños con aceite en recipientes metálicos con tapa. 

¶ Cilindros de gas asegurados en todo momento. 

Cafeterías (Recinto y Escuelas) 

¶ Tanques de gas LP en exteriores conforme NFPA 58; conexiones revisadas. 

¶ Limpieza programada de campanas y ductos conforme NFPA 96. 

¶ Aceites nuevos y usados en envases cerrados; paños grasientos en recipientes 

metálicos. 

¶ Extintores tipo K en cocinas; capacitación anual del personal. 

Residencias Estudiantiles 

¶ Prohibido uso de velas, incienso y equipos de cocción no autorizados. 

¶ Supervisar cocinas comunes; extintores y detectores en cada piso. 

¶ Mantener pasillos y escaleras libres de almacenaje. 

Negocios en Primer Piso de Residencias 

¶ Laundromat: limpieza diaria de filtros de pelusa; mantenimiento eléctrico. 

¶ Coffee shop/repostería: controles de cafetería (NFPA 96). 

¶ Óptica: químicos en gabinetes cerrados; minimizar cartón acumulado. 

Estacionamientos 

¶ Señalización “No fumar” y “Apagar motor”. 

¶ Ventilación natural y extintores en cada nivel. 

¶ Protocolos para derrames de gasolina o aceite. 

Centro de Cómputos 

¶ UPS sin sobrecarga; cables organizados. 

¶ Prohibido almacenar líquidos o papelería cerca de equipos. 

¶ Extintores de CO₂ o agente limpio adecuados para electrónica. 
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Cafeterías de Enseñanza / Comedores Escolares 

¶ Supervisión constante durante prácticas con estudiantes. 

¶ Límites de aforo en horas pico. 

¶ Salidas libres y señalizadas; simulacros específicos con estudiantes y menores. 

Centro de Cuidado de Adultos Mayores 

¶ Evitar sobrecarga de extensiones; supervisar cocinas. 

¶ Mantener oxígeno medicinal en áreas ventiladas y señalizadas. 

¶ Capacitación del personal en evacuación asistida. 

Laboratorio Clínico 

¶ Alcoholes y reactivos en gabinetes resistentes al fuego. 

¶ Evitar acumulación de cajas cerca de equipos. 

¶ Extintores CO₂ o agente limpio; capacitación en emergencias químicas y 

biológicas. 

Teatro del Recinto 

¶ Mantener cortinas y telones tratados con retardante de fuego. 

¶ Escenografía almacenada lejos de luminarias. 

¶ Multitomas supervisados; cables asegurados para no obstruir salidas. 

Sala de Máquinas de Aire Central 

¶ Limpieza periódica de polvo y pelusa en motores. 

¶ Paños con aceite en recipientes metálicos cerrados. 

¶ Ventilación adecuada; prohibido almacenar materiales ajenos. 

Cobachas / Áreas de Almacenamiento General 

¶ Papelería y cartón lejos de luminarias. 

¶ No apilar hasta el techo ni bloquear rociadores. 
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¶ Productos de limpieza en cantidades pequeñas, lejos de calor. 

Cuartos de la Compañía de Limpieza 

¶ Alcoholes y desinfectantes en gabinetes cerrados. 

¶ Cargar baterías en áreas ventiladas. 

¶ Nunca almacenar juntos productos con cloro e amoníaco. 

Áreas de Archivos 

¶ Papelería organizada en estantes; evitar apilar cerca de rociadores. 

¶ Archivos lejos de UPS o equipos que generen calor. 

¶ Rutas de salida libres y señalizadas. 

Local de Servicios a Víctimas del Crimen 

¶ No sobrecargar multitomas; revisar periódicamente cables. 

¶ Documentos en estantes seguros, lejos de equipos eléctricos. 

¶ Cocina: no dejar microondas/cafetera en uso sin supervisión; desconectar al final 

de la jornada. 

¶ Plan de evacuación considerando presencia de personas vulnerables y ubicación en 

segundo piso sobre estacionamientos. 
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IV. Control de Fuentes de Fuego 

Esta sección establece las prohibiciones y controles operativos para minimizar la 

probabilidad de ignición y propagación de incendios en las diferentes instalaciones del 

Recinto Metropolitano. Los controles se derivan de los peligros identificados en la Parte II 

y los procedimientos establecidos en la Parte III, y deben aplicarse de manera uniforme en 

todas las áreas. 

Prohibiciones Generales 

¶ Prohibido fumar en edificios y áreas no designadas. 

¶ Prohibido sobrecargar multitomas o usar extensiones en cascada. 

¶ No almacenar materiales inflamables en pasillos, gavetas o áreas no autorizadas. 

¶ Prohibido bloquear salidas de emergencia ni rutas de evacuación. 

¶ No usar equipos eléctricos defectuosos, improvisados o con cables dañados. 

¶ Prohibido dejar en uso sin supervisión equipos de calor (mecheros, hornos, 

microondas, cafeteras). 

Controles en Laboratorios 

¶ Retirar tanques de butano al finalizar la práctica. 

¶ Manipular disolventes volátiles solo en campanas de extracción. 

¶ Usar llama abierta únicamente bajo supervisión docente. 

¶ Mantener extintores visibles y accesibles en cada laboratorio. 

Controles en Oficinas, Aulas y Archivos 

¶ Verificar cables, enchufes y multitomas antes de usarlos. 

¶ Apagar computadoras, proyectores y equipos al terminar la jornada. 

¶ No acumular papel cerca de UPS o equipos que generen calor. 

¶ Mantener rutas de evacuación libres y señalizadas. 

Controles en Generadores y Planta de Energía 

¶ Señalización visible “Prohibido fumar / No open flames”. 
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¶ Ventilación adecuada para evitar acumulación de vapores de diésel. 

¶ Revisiones periódicas de conexiones eléctricas y sistemas de paro de emergencia. 

¶ Mantenimientos autorizados por el Comité de Seguridad. 

Controles en Talleres y Áreas de Mantenimiento 

¶ Guardar paños impregnados en recipientes metálicos con tapa. 

¶ Asegurar cilindros de gas comprimido con cadenas o soportes. 

¶ Mantener cables de herramientas en buen estado. 

¶ Evitar trabajos con chispas cerca de pinturas o disolventes. 

Controles en Cafeterías y Cocinas de Enseñanza 

¶ Programa de limpieza de campanas y ductos según NFPA 96. 

¶ Revisar conexiones de gas LP antes de iniciar operaciones. 

¶ Extintores tipo K cerca de estufas y freidoras. 

¶ Evitar acumulación de aceite y grasa cerca de equipos de cocción. 

¶ Supervisión obligatoria en prácticas con estudiantes y en comedores escolares. 

Controles en Residencias Estudiantiles 

¶ Prohibido uso de velas, incienso y equipos de cocción no autorizados. 

¶ Supervisión de cocinas comunes con detectores y extintores accesibles. 

¶ Mantener pasillos y escaleras libres de objetos almacenados. 

¶ Controlar el uso de multitomas y cargadores de baterías. 

Controles en Negocios de Primer Piso 

¶ Laundromat: limpieza diaria de filtros de pelusa y verificación de ductos. 

¶ Coffee shop/repostería: cumplimiento de controles de cocina (NFPA 96). 

¶ Óptica: almacenamiento seguro de químicos de limpieza y control de cartón 

acumulado. 

¶ Salidas señalizadas y libres en todo momento. 

Controles en Estacionamientos 
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¶ Señalización “No fumar” y “Apagar motor”. 

¶ Ventilación natural operativa. 

¶ Extintores en cada nivel y protocolos para derrames de gasolina o aceite. 

Controles en Centro de Cómputos 

¶ Extintores de CO₂ o agente limpio (no agua). 

¶ UPS y multitomas sin sobrecarga. 

¶ Prohibido almacenar líquidos, papelería u otros combustibles en el área. 

¶ Cables ordenados para no obstruir evacuación. 

Controles en Centro de Cuidado de Adultos Mayores 

¶ Control del uso de extensiones eléctricas. 

¶ Supervisión estricta de cocinas. 

¶ Almacenamiento seguro de oxígeno medicinal. 

¶ Plan de evacuación asistida para personas con movilidad reducida. 

Controles en Laboratorio Clínico 

¶ Extintores de CO₂ o PQS adecuados; prohibido usar agua en equipos eléctricos. 

¶ Mantener residuos biomédicos lejos de fuentes de calor. 

¶ Capacitación especial del personal en emergencias químicas y biológicas. 

Controles en Teatro 

¶ Mantener cortinas y telones tratados con retardante de fuego. 

¶ Escenografía almacenada lejos de luminarias y fuentes de calor. 

¶ Supervisión de multitomas; cables asegurados sin obstruir pasillos. 

¶ Ensayos y funciones deben incluir revisión de rutas de salida. 

 Controles en Sala de Máquinas de Aire Central 

¶ Limpieza rutinaria de polvo y pelusa en motores. 

¶ Guardar paños con aceite en recipientes metálicos. 
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¶ Mantener ventilación adecuada. 

¶ Prohibido almacenar materiales ajenos en el cuarto. 

Controles en Cobachas y Áreas de Limpieza 

¶ Mantener papelería y cartón lejos de luminarias. 

¶ No apilar materiales hasta el techo ni bloquear rociadores. 

¶ No almacenar juntos productos con cloro y amoníaco. 

¶ Cargar baterías solo en áreas ventiladas. 

Controles en Local de Servicios a Víctimas del Crimen 

¶ Supervisar el uso de multitomas y equipos de oficina. 

¶ Apagar microondas y cafeteras al terminar la jornada. 

¶ Documentos y archivos en estantes, lejos de equipos eléctricos. 

¶ Plan de evacuación que considere la presencia de personas vulnerables y la 

ubicación en segundo piso sobre estacionamientos. 

V. Mantenimiento Preventivo de Equipos 

El mantenimiento preventivo es esencial para garantizar que los sistemas y equipos de 

protección contra incendios funcionen adecuadamente en todo momento. Esta sección 

establece las inspecciones, pruebas y mantenimientos que deben realizarse en cada tipo de 

equipo, así como la frecuencia y las responsabilidades. Todos los procedimientos aquí 

descritos deberán registrarse en bitácoras oficiales y ser auditados por el Comité de 

Seguridad del Recinto. 

Extintores Portátiles (NFPA 10) 

¶ Inspección mensual (visual): presión, sello, pasador, manguera, accesibilidad y 

visibilidad. 

¶ Mantenimiento anual (empresa certificada): 

1. Inspección física completa del cilindro (corrosión, fugas, estado del 

manómetro). 
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2. Verificación de componentes (pasador, sello, boquilla, manguera, válvula, 

manija). 

3. Pesaje del extintor. 

4. Agitación del polvo químico seco o comprobación de contenido (según 

agente); recarga si aplica. 

5. Limpieza y colocación de etiqueta oficial de mantenimiento con fecha y 

firma del técnico. 

6. Verificación de ubicación, visibilidad y señalización. 

7. Registro escrito con número de serie, ubicación, fecha y resultado. 

¶ Prueba hidrostática: cada 5 o 12 años según tipo de agente y cilindro. 

Tabla de referencia – Mantenimiento de Extintores 

Tipo de Extintor Inspección 

Visual 

Mantenimiento Prueba Hidrostática 

Agua / Espuma Mensual Anual 5 años (acero) / 12 años 

(aluminio/inox.) 

Polvo Químico Seco 

(PQS / ABC) 

Mensual Anual 12 años (aluminio/inox.) / 5 

años (acero al carbono) 

CO₂ (Dióxido de 

Carbono) 

Mensual Anual 5 años 

Halones y agentes 

limpios 

Mensual Anual 12 años 

Agentes Húmedos (Wet 

Chemical K) 

Mensual Anual 5 años 

Sistemas de Alarmas contra Incendio (NFPA 72) 

¶ Prueba funcional semanal: verificar panel, activar detector manual, confirmar señal 

y notificación. 

¶ Inspección mensual (visual): accesibilidad de detectores y estaciones manuales, 

verificación de luces y baterías. 
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¶ Mantenimiento anual (empresa certificada en NFPA 72): 

1. Prueba de todos los detectores de humo, calor y CO. 

2. Verificación de estaciones manuales y sirenas/estrobos. 

3. Inspección del panel de control y cableado. 

4. Prueba de comunicación con la central receptora. 

5. Revisión y sustitución de baterías de respaldo si aplica. 

6. Limpieza técnica de detectores. 

7. Informe escrito certificado. 

¶ Reemplazo preventivo: detectores de humo con más de 10 años deben sustituirse. 

Nota de responsabilidades: 

¶ Mensual = personal interno entrenado. 

¶ Trimestral/Anual = empresa certificada en NFPA 72. 

Mangueras y Gabinetes de Incendio (NFPA 25) 

¶ Inspección mensual (visual): gabinetes accesibles, mangueras enrolladas 

correctamente, boquillas y válvulas sin daño. 

¶ Prueba anual de flujo y presión: desplegar manguera, abrir válvula, confirmar 

caudal y cierre sin fugas. 

¶ Prueba hidrostática periódica (NFPA 25): 

o Cada 5 años: mangueras tejidas con forro de caucho. 

o Cada 3 años: mangueras de caucho sintético de ataque. 

¶ Mantenimiento anual (empresa certificada): inspección técnica de boquillas, 

válvulas, acoples; limpieza y lubricación; informe escrito. 

Nota de responsabilidades: 

¶ Mensual = personal interno entrenado. 

¶ Anual = empresa certificada en NFPA 25. 
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Generadores y Planta de Energía (NFPA 110 / NFPA 70) 

¶ Inspección semanal (visual): niveles de combustible, aceite, refrigerante; estado de 

baterías; ventilación del cuarto. 

¶ Prueba mensual en vacío (personal interno entrenado): encendido mínimo 30 min; 

registrar presión, voltaje, frecuencia y temperatura. 

¶ Mantenimiento trimestral (empresa certificada): cambio de filtros, limpieza de 

tanque, prueba de carga parcial, revisión de conexiones eléctricas. 

¶ Mantenimiento anual (empresa certificada): prueba de carga total, calibración de 

instrumentos, revisión de tanque de combustible, informe técnico oficial. 

Nota de responsabilidades: 

¶ Semanal y mensual = personal interno entrenado (Planta Física). 

¶ Trimestral y anual = empresa certificada en generadores. 

Campanas Extractoras y Ductos de Cocinas (NFPA 96) 

¶ Inspección mensual (visual, personal interno): filtros limpios, extractor funcional, 

campanas libres de obstrucción. 

¶ Limpieza mensual de filtros (personal interno): retirar, lavar o sustituir filtros de 

grasa. 

¶ Mantenimiento semestral (empresa certificada): limpieza técnica de ductos, 

ventiladores y motores; revisión de correas y sistemas eléctricos. 

¶ Mantenimiento anual (empresa certificada): verificación integral, sustitución de 

piezas, certificación oficial de cumplimiento NFPA 96. 

Sistemas Eléctricos y Multitomas (NFPA 70) 

¶ Inspección mensual (visual, personal interno): multitomas sin sobrecarga ni daño, 

tableros señalizados, sin cables improvisados. 

¶ Inspección trimestral (Planta Física): breakers y protecciones, continuidad de tierra, 

estado de cableado. 
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¶ Mantenimiento anual (empresa certificada en electricidad): pruebas de aislamiento, 

limpieza y calibración de protecciones, sustitución de equipos defectuosos, informe 

técnico. 

Detectores de Humo (NFPA 72) 

¶ Inspección mensual (visual): confirmación de que estén libres de obstrucción y con 

indicadores activos. 

¶ Prueba trimestral: activación de una muestra para verificar señal al panel. 

¶ Mantenimiento anual (empresa certificada): prueba de todos los detectores, 

limpieza técnica, informe escrito. 

¶ Reemplazo preventivo: obligatorio cada 10 años. 

Rociadores Automáticos (NFPA 25) 

¶ Inspección mensual (visual): confirmar que no estén bloqueados, pintados, 

corroídos o golpeados. 

¶ Prueba trimestral: flujo en válvulas de alarma y revisión de presiones. 

¶ Mantenimiento anual (empresa certificada): inspección de válvulas, tuberías y 

alarmas hidráulicas; informe oficial. 

¶ Pruebas periódicas (NFPA 25): 

o 5 años: prueba hidrostática de tuberías y válvulas. 

o 10 años: prueba de rociadores estándar. 

Sistemas de Supresión Especiales (Clean Agents / CO₂ – NFPA 2001 / NFPA 12) 

Aplicables al Centro de Cómputos y áreas críticas donde no se usan rociadores de agua. 

¶ Inspección mensual (visual): cilindros accesibles, boquillas sin obstrucción, 

manómetros en rango. 

¶ Prueba trimestral (empresa certificada): revisión de presiones, alarmas asociadas, 

integridad de tuberías. 
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¶ Mantenimiento anual (empresa certificada en NFPA 2001/12): inspección 

completa de cilindros, válvulas y detección temprana; informe certificado. 

¶ Pruebas hidrostáticas: 

o 5 años: cilindros de CO₂. 

o 12 años: cilindros de agentes limpios. 

Iluminación y Señalización de Emergencia (NFPA 101 / OSHA 1910.37) 

¶ Inspección mensual (visual): luminarias y señales visibles, sin daños. 

¶ Prueba mensual (funcional): simular corte eléctrico; luces y señales deben 

funcionar al menos 30 segundos. 

¶ Prueba anual de autonomía (empresa certificada o personal entrenado): verificar 

operación mínima de 90 minutos. 

¶ Mantenimiento anual (empresa certificada): limpieza, revisión de conexiones, 

reemplazo de baterías y equipos defectuosos. 

VI. Responsables del Programa 

El Plan de Prevención de Incendios será efectivo únicamente si cada persona y unidad del 

Recinto cumple con las responsabilidades que le corresponden. Estas funciones han sido 

definidas de acuerdo con las normas OSHA (29 CFR 1910.39) y las disposiciones internas 

del Recinto Metropolitano. 

Roles Generales 

Rector del Recinto 

¶ Aprueba el Plan de Prevención de Incendios. 

¶ Nombra al Comité de Seguridad y al Comité de Emergencias. 

¶ Supervisa que se cumpla la normativa federal (OSHA, NFPA) y local (Código de 

Incendios de PR). 

¶ Conserva la responsabilidad última sobre la seguridad institucional del Recinto. 
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Decano de Administración 

¶ Articula la implantación del Plan de Prevención de Incendios. 

¶ Coordina la supervisión de las acciones de seguridad a través del Comité de 

Seguridad y Planta Física. 

¶ Autoriza y gestiona la contratación de compañías externas certificadas para 

inspecciones, pruebas y certificaciones (NFPA 10, 25, 72, 96, 110, 2001/12, 101). 

¶ Recibe los informes oficiales y los canaliza al Rector y al Comité de Seguridad. 

Comité de Seguridad 

¶ Supervisar la implementación del Plan de Prevención de Incendios en todas las 

instalaciones. 

¶ Revisar reportes de inspecciones, mantenimientos y simulacros. 

¶ Coordinar auditorías internas y recomendar acciones correctivas. 

¶ Actualizar el plan anualmente o cuando cambien las condiciones. 

Oficial de Higiene Química 

¶ Responsable principal de velar por la seguridad en los laboratorios y áreas de riesgo 

químico. 

¶ Mantener registros de inspecciones y bitácoras de mantenimiento. 

¶ Orientar a estudiantes, facultad y personal sobre normas de seguridad. 

¶ Reportar riesgos y deficiencias al Comité de Seguridad. 

Coordinador de Emergencias 

¶ Activar el plan en caso de incendio o conato. 

¶ Coordinar la evacuación según protocolos establecidos. 

¶ Servir de enlace con Bomberos de Puerto Rico y NMEAD. 

¶ Mantener actualizado el directorio de contactos de emergencia. 
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Guardia Universitaria 

¶ Realizar rondas preventivas y notificar condiciones inseguras. 

¶ Apoyar en la evacuación y control de accesos en emergencias. 

¶ Documentar incidentes en el Libro de Novedades. 

Planta Física / Mantenimiento 

¶ Realizar inspecciones rutinarias de sistemas eléctricos, generadores y equipos 

básicos. 

¶ Coordinar trabajo de contratistas certificados (NFPA 10, 25, 72, 96, 110, 2001/12, 

101). 

¶ Mantener y entregar bitácoras de mantenimiento al Comité de Seguridad. 

Decanatos y Direcciones Académicas 

¶ Asegurar cumplimiento de normas de prevención en oficinas, aulas y laboratorios. 

¶ Incluir en programas académicos la orientación de seguridad. 

¶ Reportar deficiencias a Planta Física y al Comité de Seguridad. 

Facultad y Personal Técnico de Laboratorio 

¶ Cumplir con los procedimientos de manejo y almacenamiento seguro. 

¶ Supervisar uso de equipos y reactivos en laboratorios. 

¶ Reportar incidentes o condiciones inseguras. 

¶ Participar en adiestramientos y simulacros. 

Estudiantes 

¶ Cumplir con las normas de seguridad y certificaciones establecidas. 

¶ Participar en simulacros y capacitaciones. 

¶ Reportar riesgos o condiciones inseguras a la facultad o técnicos. 
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Contratistas Externos Certificados 

¶ Ejecutar mantenimientos anuales, pruebas hidrostáticas y certificaciones bajo 

NFPA. 

¶ Emitir informes oficiales al Comité de Seguridad y Planta Física. 

En la siguiente Tabla de Responsabilidades Específicas se detallan las obligaciones de 

cada área en la implantación del Plan
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Tabla de Responsabilidades Específicas 

Sistema / Equipo Inspección / Prueba Rutinaria Mantenimiento / Pruebas Mayores 

Extintores portátiles (NFPA 

10) 

Mensual – inspección visual (Personal 

interno entrenado) 

Anual – mantenimiento completo; 5–12 años 

prueba hidrostática (Empresa certificada) 

Alarmas contra incendios 

(NFPA 72) 

Semanal – prueba de panel; Mensual – 

inspección visual (Personal interno 

entrenado) 

Anual – prueba completa del sistema (Empresa 

certificada NFPA 72) 

Mangueras y gabinetes 

(NFPA 25) 

Mensual – inspección visual (Personal 

interno entrenado) 

Anual – prueba de flujo/presión; 3–5 años prueba 

hidrostática (Empresa certificada NFPA 25) 

Generadores (NFPA 110 / 70) Semanal – inspección visual; Mensual – 

prueba en vacío (Planta Física) 

Trimestral y anual – mantenimiento y prueba de 

carga (Empresa certificada) 

Campanas extractoras y 

ductos (NFPA 96) 

Mensual – limpieza de filtros (Personal de 

cocina / Planta Física) 

Semestral y anual – limpieza técnica y 

certificación (Empresa certificada NFPA 96) 

Sistemas eléctricos y 

multitomas (NFPA 70) 

Mensual – inspección visual (Personal 

interno entrenado) 

Anual – pruebas de aislamiento, calibración de 

protecciones (Empresa certificada NFPA 70) 

Detectores de humo (NFPA 

72) 

Mensual – inspección visual; Trimestral – 

prueba parcial (Personal interno entrenado) 

Anual – prueba completa y limpieza; Reemplazo 

a 10 años (Empresa certificada NFPA 72) 
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Sistema / Equipo Inspección / Prueba Rutinaria Mantenimiento / Pruebas Mayores 

Rociadores automáticos 

(NFPA 25) 

Mensual – inspección visual (Personal 

interno entrenado) 

Anual – prueba completa; 5 años prueba 

hidrostática; 10 años prueba de rociadores 

(Empresa certificada NFPA 25) 

Supresión especial (Clean 

Agents / CO₂ – NFPA 2001 / 

12) 

Mensual – inspección visual (Personal 

interno entrenado) 

Trimestral y anual – pruebas de presiones y 

activación; 5–12 años prueba hidrostática de 

cilindros (Empresa certificada NFPA 2001/12) 

Iluminación y señalización de 

emergencia (NFPA 101) 

Mensual – prueba funcional (30 seg) 

(Personal interno entrenado) 

Anual – prueba de autonomía (90 min), 

mantenimiento y reemplazo de baterías 

(Empresa certificada NFPA 101) 
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VII. Capacitación y Adiestramiento 

La capacitación y adiestramiento son componentes esenciales del Plan de Prevención de 

Incendios. Su propósito es garantizar que toda la comunidad universitaria conozca los 

peligros de incendio por área, pueda aplicar procedimientos seguros de manejo y 

almacenamiento de materiales inflamables, se familiarice con las rutas de evacuación y 

puntos de reunión, y esté preparada para usar correctamente extintores y equipos de 

emergencia. Asimismo, la participación en simulacros institucionales asegura que cada 

miembro de la comunidad universitaria responda de manera adecuada y coordinada ante 

una emergencia. 

Personal Administrativo, Facultad y Técnicos 

¶ Recibir inducción inicial al incorporarse o al inicio de cada semestre. 

¶ Participar en refuerzo anual, incluyendo práctica de uso de extintores y revisión 

de protocolos. 

¶ Asistir a simulacros semestrales de evacuación. 

¶ Registrar asistencia y contenidos en bitácoras oficiales bajo custodia del Comité 

de Seguridad. 

Estudiantes de Ciencias Naturales 

¶ Completar los módulos de seguridad obligatorios en Blackboard. 

¶ Obtener la Certificación de Seguridad en Laboratorios de Ciencias Naturales, que 

incluye: 

o Prueba corta de Normas y Reglas de Seguridad. 

o Prueba corta de Certificación de Seguridad. 

o Documento de Certificado de Responsabilidad firmado por el estudiante. 

¶ Recibir orientación práctica en la primera semana de laboratorio. 

¶ Participar en simulacros semestrales de evacuación del Recinto. 
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Estudiantes de Otras Escuelas del Recinto 

¶ Participar en simulacros de evacuación institucionales (huracanes, terremotos, 

incendios, etc.). 

¶ Atender comunicaciones oficiales relacionadas con seguridad y emergencias. 

¶ Se recomienda familiarizarse con la señalización de rutas de escape y puntos de 

reunión en las áreas que frecuenten (aulas, oficinas, residencias, cafeterías, 

biblioteca, etc.). 

Guardia Universitaria y Coordinación de Emergencias 

¶ Responder de forma inmediata ante incidentes de seguridad o emergencias. 

¶ Canalizar la situación al recurso interno adiestrado en primeros auxilios o al 

sistema de emergencias externas (Bomberos, Manejo de Emergencias, 

Ambulancias, Policía, etc.). 

¶ Apoyar en la evacuación y control de accesos durante emergencias. 

¶ Mantener comunicación con el Comité de Seguridad y el Decanato de 

Administración. 

Registro y Evidencia 

¶ Mantener registros escritos y digitales de todas las capacitaciones y simulacros. 

¶ Conservar la evidencia disponible para auditorías internas y externas. 

VIII. Disponibilidad y Acceso al Plan 
 

El Plan de Prevención de Incendios estará disponible para toda la comunidad universitaria 

con el fin de garantizar su conocimiento y cumplimiento. La amplia difusión del 

documento asegura que estudiantes, facultad, personal administrativo, contratistas y 

visitantes tengan acceso a las normas y procedimientos de seguridad. El acceso oportuno 

y actualizado al Plan constituye un requisito de cumplimiento con OSHA 29 CFR 1910.39 

y con las disposiciones internas del Recinto. 

 
Copias Físicas 
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¶ Decanato de Administración – custodia principal del documento y canal de 

comunicación oficial. 

¶ Guardia Universitaria – copia de referencia para atención inmediata de incidentes. 

¶ Laboratorios de Ciencias Naturales – copia disponible para facultad y estudiantes 

de Ciencias Naturales. 

¶ Áreas de mantenimiento– copia para consulta del personal operativo y de servicios. 

Copias Digitales 

¶ Publicación en la página de internet del  recinto. 

¶ Integración en Blackboard Ultra, dentro de los módulos de seguridad obligatorios. 

¶ Versión digital oficial controlada por el Decano de Administración. 

Actualización y Notificación 

¶ El Plan será revisado anualmente o cuando cambien normativas, instalaciones o 

procedimientos. 

¶ El Decano de Administración será responsable de notificar a la comunidad 

universitaria cada vez que se publique una versión actualizada del Plan. 

¶ Las actualizaciones estarán disponibles de inmediato en formato digital, y se 

sustituirán las copias físicas en las áreas designadas. 
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IX. Descripción de los Anejos 

Los Anejos forman parte integral del Plan de Prevención de Incendios del Recinto 

Metropolitano y sirven como herramientas prácticas de consulta, inspección y 

verificación. Cada anejo consolida información operativa en formato resumido para 

facilitar su aplicación por parte de facultad, personal administrativo, técnicos, estudiantes, 

contratistas y la Guardia Universitaria. 

¶ Anejo 1 – Peligros por Área Identificación de fuentes de fuego, materiales 

inflamables y riesgos adicionales por cada edificio o instalación. 

¶ Anejo 2 – Checklist de Inspección Mensual Modelo de hoja de cotejo para 

inspecciones rutinarias en las facilidades del recinto. 

¶ Anejo 3 – Directorio de Contactos de Emergencia Teléfonos internos y externos 

para activar respuesta a emergencias (seguridad, brigada, bomberos, policía, 

hospitales). 

¶ Anejo 4 – Tabla de Cotejo OSHA 29 CFR 1910.39Instrumento de verificación 

para cumplimiento con requisitos federales de planes de prevención de incendios. 

¶ Anejo 5 – Trazabilidad (Extractos de Documentos de Origen) Documentos de 

referencia utilizados como base del plan (manual de seguridad, contratos, 

reglamentos aplicables). 

¶ Anejo 6 – Identificación de Localidades Tabla con edificios principales, uso 

académico o administrativo y observaciones relevantes de seguridad (generadores, 

extintores, rociadores, etc.). 

¶ Anejo 7 – Inventario de Generadores y Combustible Resumen de generadores 

eléctricos por ubicación, capacidad y tipo/capacidad de combustible. 

¶ Anejo 8 – Hoja de Cotejo de Rociadores (NFPA 25) Formato para inspección 

mensual de sistemas de rociadores automáticos. 

¶ Anejo 9 – Contratos y Certificaciones de Compañías Externas Listado de 

compañías contratadas, servicios que ofrecen, licencias/certificaciones y vigencia 

de contratos. 

¶ Anejo 10 – Hoja de Cotejo Diario – Panel de Alarmas (NFPA 72) Registro diario 

de verificación de paneles de alarmas contra incendios. 
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¶ Anejo 11 – Hoja de Cotejo Mensual – Sistema de Alarmas (NFPA 72) Checklist 

mensual para inspección de detectores, estaciones manuales y paneles de alarma. 

¶ Anejo 12 – Hoja de Cotejo Mensual – Extintores Portátiles (NFPA 10) Formato 

para inspección mensual de extintores en todas las facilidades. 

¶ Anejo 13 – Hoja de Cotejo Mensual – Iluminación de Emergencia y Rótulos 

de Salida (NFPA 101) Verificación mensual de luces de emergencia y rótulos de 

salida; incluye prueba anual de 90 minutos. 

¶ Anejo 14 – Hoja de Cotejo Mensual – Mangueras contra Incendio (NFPA 

1962) Checklist mensual para inspección visual de mangueras contra incendio. 

¶ Anejo 15 – Hoja de Cotejo Mensual – Instalaciones Eléctricas (NFPA 70 / 

OSHA) Formato de inspección de tableros eléctricos, multitomas y cableado. 

¶ Anejo 16 – Hoja de Cotejo Mensual – Sistema de Supresión Especial (NFPA 

2001/12) Checklist para inspección de sistemas de supresión de agentes limpios y 

CO₂ (ej. CIT). 

¶ Anejo 17 – Inspección y Prueba de Bombas contra Incendio (NFPA 25) Hoja 

de cotejo mensual y nota de prueba semanal/anual para bombas contra incendio. 

¶ Anejo 18 – Tabla Maestra de Protocolos ITM (Inspección, Prueba y 

Mantenimiento) Matriz consolidada de sistemas, normas aplicables, frecuencias y 

hojas de cotejo correspondientes. 

¶ Anejo 19 – Itinerario Tentativo de Evaluaciones e Inspecciones Cronograma 

anual de inspecciones, pruebas y mantenimientos por sistema. 

. 
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Anejo 1 – Peligros por Área 

Área Fuentes de fuego Materiales inflamables Riesgos adicionales Responsable 

Laboratorios de 

Química 

Planchas de calentamiento, 

mantas de calentamiento, 

hornos, bombas de vacío, 

agitadores eléctricos 

Disolventes (alcoholes, 

acetona, hexano, acetato 

de etilo, dietil éter), 

oxidantes y reductores 

Sobrecalentamiento de 

solventes; vapores 

inflamables cerca de 

fuentes eléctricas; chispas 

en transferencias 

Profesor / Oficial 

de Higiene 

Química 

Laboratorios de 

Biología y 

Microbiología 

Incubadoras, autoclaves, 

equipos eléctricos 

Alcohol al 70%, 

desinfectantes, plásticos 

desechables 

Acumulación de residuos 

biológicos y desechables 

que pueden arder y facilitar 

propagación de fuego 

Profesor / Técnico 

de laboratorio 

Generadores y 

Planta de Energía 

Motores de combustión, 

conexiones eléctricas, 

chispas mecánicas 

Diésel (capacidad 

variable según 

generador), aceites 

lubricantes 

Derrames; atmósferas 

explosivas; fuego por 

superficies calientes 

Planta Física / 

Comité de 

Seguridad 

Almacenes de 

Reactivos 

Sistemas eléctricos, 

refrigeradores 

Disolventes, ácidos, 

bases, oxidantes 

Reacciones por 

incompatibilidad; fugas de 

gases comprimidos 

Oficial de Higiene 

Química / Comité 

de Seguridad 

Oficinas y Salones de 

Clases 

Instalaciones eléctricas, 

multitomas, equipos 

electrónicos 

Papel, cartón, mobiliario, 

cortinas 

Acumulación de papel; 

sobrecarga de extensiones 

múltiples 

Personal 

Administrativo / 

Comité de 

Seguridad 

Talleres y 

Mantenimiento 

Herramientas eléctricas 

portátiles, esmeriles, corte 

mecánico 

Pinturas, barnices, 

disolventes, paños con 

aceite 

Cilindros mal asegurados; 

chispas; acumulación de 

residuos 

Mantenimiento / 

Comité de 

Seguridad 

Cafeterías y 

Comedores (Recinto 

y Escuelas) 

Estufas, hornos, freidoras, 

planchas, equipos 

eléctricos, campanas 

extractoras 

Gas LP (tanques 

externos), aceites de 

cocina, grasas 

Fugas de gas; incendios en 

freidoras; grasa acumulada 

en campanas y ductos; alta 

ocupación en horas pico 

Personal de 

Cafetería / Comité 

de Seguridad 

Hospedajes 

Estudiantiles 

Cocinas comunes, equipos 

eléctricos (aires, abanicos, 

multitomas), dispositivos 

electrónicos 

Mobiliario, ropa de cama, 

artículos personales 

Evacuación en múltiples 

pisos; uso de 

velas/incienso; sobrecarga 

de multitomas 

Administración de 

Residencias / 

Comité 
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Área Fuentes de fuego Materiales inflamables Riesgos adicionales Responsable 

Negocios de 

Alimentos 

(Residencias – coffee 

shop, repostería, 

etc.) 

Estufas, hornos, cafeteras, 

equipos eléctricos 

Aceites y grasas, 

productos de limpieza, 

papelería/cartón 

Riesgos por acumulación 

de grasa, sobrecarga de 

extensiones, evacuación 

con clientes 

Arrendatarios / 

Comité de 

Seguridad 

Negocios 1er Piso 

Hospedajes (otros: 

laundromat, óptica, 

etc.) 

Secadoras y lavadoras, 

calentadores de agua, 

equipos eléctricos 

Pelusa de secadoras, 

productos de limpieza, 

cartón, mobiliario 

Incendios en ductos por 

pelusa; sobrecarga de 

multitomas; almacenaje en 

pasillos 

Arrendatarios / 

Comité de 

Seguridad 

Estacionamiento 

Multipisos 

Vehículos en marcha, 

cortocircuitos eléctricos 

Gasolina y aceites de 

autos 

Incendios vehiculares; 

propagación entre niveles 

Planta Física / 

Comité de 

Seguridad 

Centro de Cómputos Sistemas eléctricos, UPS, 

sobrecalentamiento 

Plásticos, cableado Pérdida crítica de servicios; 

propagación por cableado 

Director del 

Centro / Comité 

de Seguridad 

Centro de Cuidado 

de Adultos Mayores 

Cocinas, equipos 

eléctricos 

Mobiliario, ropa de cama, 

oxígeno (si aplica) 

Evacuación asistida de 

personas con movilidad 

reducida 

Coordinador del 

Centro / Comité 

de Seguridad 

Laboratorio Clínico Analizadores, centrífugas, 

refrigeradores, 

incubadoras, UPS, 

computadoras 

Alcohol 

isopropílico/etílico, 

desinfectantes, reactivos 

con alcoholes 

Ventilación bloqueada; 

sobrecarga de multitomas; 

residuos biomédicos cerca 

de calor 

Director del Lab. 

Clínico / Comité 

de Seguridad 
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Anejo 2 – Checklist de Inspección Mensual 

Mes: ____________  Inspector: ____________________  Área: ____________________ 

Ítem a verificar Criterio de cumplimiento ✅ / ❌ Observaciones 

Extintores Accesibles, visibles, presión adecuada, sello intacto 
  

Alarmas de incendio Panel funcional; detectores limpios y sin obstrucciones 
  

Rutas de evacuación Señalizadas; libres de obstáculos; puertas operativas 
  

Laboratorios de Química Disolventes rotulados; almacenados separados de 

oxidantes; sin envases sin etiqueta 

  

Laboratorios de 

Biología/Microbiología 

Alcohol y desinfectantes en envases cerrados; residuos 

biológicos en recipientes adecuados 

  

Generadores / Planta Sin derrames de diésel; ventilación adecuada; 

señalización “No fumar” visible 

  

Almacenes de Reactivos Químicos separados por compatibilidad; cilindros 

asegurados con correas/cadenas 

  

Oficinas y Salones de Clases Extensiones múltiples no sobrecargadas; papelería 

organizada; equipos apagados al finalizar jornada 

  

Talleres / Mantenimiento Inflamables en gabinetes resistentes al fuego; paños en 

recipientes metálicos; cilindros asegurados 

  

Cafeterías y Comedores Conexiones de gas LP en buen estado; campanas 

limpias; extintor tipo K disponible 

  

Hospedajes Estudiantiles Sin velas/incienso; pasillos libres; detectores de humo 

operativos 

  

Negocios de Alimentos 

(Residencias) 

Filtros de pelusa limpios; hornos revisados; salidas 

libres 

  

Negocios 1er Piso (otros) Extensiones sin sobrecarga; áreas de almacenamiento 

organizadas; salidas despejadas 

  

Estacionamiento Multipisos Ventilación operativa; extintores por nivel; protocolo de 

derrames accesible 

  

Centro de Cómputos UPS sin sobrecarga; cables ordenados; extintor de 

agente limpio 

  

Centro de Cuidado de Adultos 

Mayores 

Rutas accesibles; control de extensiones; oxígeno 

señalizado 

  

Laboratorio Clínico Alcohol y reactivos en gabinetes; residuos lejos de 

calor; extintores adecuados 
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Anejo 3 – Directorio de Contactos de Emergencia 

ENTIDAD TELEFONO o EXT 

GUARDIA UNIVERSITARIA EXT. 2000 

SERVICIOS MÉDICOS UNIVERSITARIOS EXT. 2398 

NEGOCIADO DE SISTEMAS DE EMERGENCIA 9-1-1 

DECANO DE ADMINISTRACIÓN Ext.2111 

COORDINADOR DE EMERGENCIAS DEL RECINTO Dr. 

Izander Rosado Lozada, Decanato de Administración 

Ext. 2128 

Comité de Seguridad Ext. 2124 

AMBULANCIA AÉREA 787-756-3424 

BOMBEROS DE PUERTO RICO 787-343-2330 

CENTRO PARA EL CONTROL DE 

ENVENENAMIENTO 

1-800-222-1222 

EMERGENCIAS MÉDICAS ESTATAL 787-754-2550 

EMERGENCIAS MÉDICAS LOCAL 787-480-2222 

HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JUAN 787-480-2700 

CENTRO MEDICO 787-777-3535 

NMEAD – Manejo de Emergencias Estatal (número central 787-724-0124 

POLICÍA DE PUERTO RICO 787-343-2020 

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL 787-724-5700 

DERRAMES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

FUERA DE HORAS LABORABLES 

787-265-1785 
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Anejo 4 – Tabla de Cotejo OSHA 29 CFR 1910.39  
 

Requisito OSHA 

(29 CFR 1910.39) 

Evidencia en el FPP del Recinto Cumple 

/ Falta 

Observaciones Referencias NFPA 

aplicables 

(a) Aplicabilidad 

del plan 

Sección de Introducción y Alcance – 

cubre laboratorios, almacenes, planta 

física, oficinas, talleres, cafeterías, 

hospedajes, estacionamiento, centro de 

cómputos, escuelas con cafetería, centro 

de adultos mayores y laboratorio clínico 

Cumple El plan aplica a todas 

las áreas relevantes del 

Recinto 

NFPA 1, NFPA 101 

(b)(1) Lista de 

peligros 

principales 

Sección 2 – Identificación de Peligros 

por área 

Cumple Actualizado a 

condiciones reales de 

cada instalación 

NFPA 10, NFPA 30, NFPA 

45 

(b)(2) Manejo y 

almacenamiento 

seguro 

Sección 3 – Procedimientos por 

material/área 

Cumple Incluye segregación, 

almacenamiento en 

gabinetes resistentes al 

fuego, transferencia bajo 

campana 

NFPA 30, NFPA 45 

(b)(3) Control de 

fuentes de fuego 

Sección 4 – Prohibiciones y controles Cumple Integra controles en 

laboratorios, oficinas, 

cafeterías, hospedajes, 

estacionamiento, teatro 

NFPA 1, NFPA 70, NFPA 

72, NFPA 96 

(b)(4) 

Mantenimiento 

preventivo 

Sección 5 – Mantenimientos según 

NFPA 

Cumple Inspecciones mensuales 

y certificaciones 

externas anuales con 

bitácoras 

NFPA 10, NFPA 25, NFPA 

70, NFPA 72, NFPA 96, 

NFPA 110, NFPA 2001. 
NFPA 10 – Extintores portátiles 

NFPA 25-Inspección/mantenimiento 

de sistemas de agua contra incendio 

NFPA 70 – Código Eléctrico Nacional 

NFPA 72 – Sistemas de alarmas contra 

incendios 

NFPA 96 – Ventilación y campanas de 

cocinas 

NFPA 110 – Generadores de 

emergencia 
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Requisito OSHA 

(29 CFR 1910.39) 

Evidencia en el FPP del Recinto Cumple 

/ Falta 

Observaciones Referencias NFPA 

aplicables 
NFPA 2001 – Sistemas de supresión 

con agentes limpios 

(b)(5) 

Responsables del 

plan 

Sección 6 – Roles y responsabilidades Cumple Rector, Decano de 

Administración, Comité 

de Seguridad, 

Coordinador de 

Emergencias 

NFPA 1, NFPA 101 

(c) Acceso / 

comunicación 

Secciones 7 y 8 – Capacitación y 

Disponibilidad 

Cumple Copias físicas en áreas 

clave y digital en 

Blackboard / intranet 

NFPA 101, NFPA 72 
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Anejo 5 – Trazabilidad (Extractos de Documentos de Origen) 

Este anejo presenta extractos de los documentos institucionales que sirven de fundamento al Plan 

de Prevención de Incendios (FPP) del Recinto Metropolitano. Su propósito es garantizar la 

trazabilidad normativa, evidenciando que el FPP se sustenta en políticas, programas y 

procedimientos previamente aprobados por la institución y en cumplimiento con OSHA 29 CFR 

1910.39 y normas NFPA (10, 25, 30, 45, 58, 72, 96, 101, 110, 2001/12). 

Extractos del Plan de Contingencia (abril 2025) 

¶ Emergencias consideradas: huracanes, terremotos, incendios, pandemias, amenazas de 

bomba, ataques químicos, biológicos y radiológicos. 

¶ Responsabilidad compartida de la comunidad universitaria (docentes, no docentes, 

estudiantes, visitantes y contratistas). 

¶ Autoridad delegada a la Rectora por el Presidente y la Junta de Síndicos. 

¶ Comité de Seguridad y Comité de Emergencias: composición, funciones, organigrama y 

responsabilidades. 

¶ Procedimientos de comunicación de seguridad y canalización de información según nivel 

de riesgo. 

¶ Capacidades del Recinto: 

o Generadores eléctricos y subestación. 

o Capacidad de almacenamiento de diésel (capacidad variable según generador) 

(12,060 gal). 

o Spill Prevention Control and Countermeasure Plan (SPCC) conforme a 40 CFR. 

o Almacén de reactivos químicos con programas de seguridad. 

¶ Programas incluidos en el Manual de Seguridad: 

o Manejo y Almacenamiento de Sustancias Químicas. 

o Comunicación de Riesgos de Sustancias Peligrosas. 

o Manejo y Disposición de Desperdicios Peligrosos. 

o Respuesta a Emergencias de Derrame Químico. 

o Plan de Higiene Química. 
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Extractos del Manual de Seguridad (revisión abril 2025) 

¶ Definiciones clave: desperdicios peligrosos, explosivo, material peligroso, plan de higiene 

química, PEL (Permissible Exposure Limit), etc. 

¶ Roles institucionales: Rector, Decano de Administración, Decano de Estudiantes, Comité 

de Seguridad, Guardia Universitaria, Coordinador de Emergencias. 

¶ Funciones del Comité de Seguridad: asesorar al Rector, detectar situaciones de riesgo, 

hacer recomendaciones preventivas y correctivas. 

¶ Funciones de la Guardia Universitaria: rondas de cotejo, informes de novedades, 

sustitución de personal, canalización de hallazgos al Decano. 

¶ Programas de seguridad implementados: 

o Plan de Higiene Química. 

o Programa de Manejo de Sustancias Químicas. 

o Programa de Comunicación de Riesgos. 

o Programa de Manejo de Desperdicios Peligrosos. 

o Procedimientos de Respuesta a Derrames Químicos. 

¶ Comité de Emergencias: composición, responsabilidades y cadena de mando durante 

emergencias. 

¶ Equipos de emergencia: plantas eléctricas portátiles, lámparas, cascos, botiquines. 
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO METROPOLITANO 

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Anejo 6 – Identificación de Localidades 

LOCALIDAD / EDIFICIO USO PRINCIPAL OBSERVACIONES 

Academia (AIM) Escuela de 1er a 12mo grado, salones 

de clases, oficinas, laboratorios y 

cancha 

Cocina y comedor; generador propio; sistemas de extintores bajo 

contrato (Best Fire Tech Group); alarmas contra incendios con 

contrato de inspección; alto tránsito de estudiantes. 

CEDIN Elemental Escuela desde pre-kínder hasta 8vo 

grado 

Comedor con cocina integrada; población de menores; generador 

propio; sistemas de extintores; alarmas contra incendios con 

contrato de inspección; requiere evacuación asistida. 

CEDIN Superior Escuela de nivel superior (9no a 

12mo grado) 

Salones de clases y oficinas; no tiene comedor ni cocina; 

población de menores; generador propio; sistemas de extintores; 

alarmas contra incendios con contrato de inspección. 

Estacionamiento Multipisos Estacionamiento para vehículos de la 

comunidad universitaria 

Riesgo de incendios vehiculares; requiere ventilación adecuada; 

cuenta con sistemas de extintores bajo contrato; tránsito 

constante de autos y personas; en su sótano se ubica el edificio 

CIT. 

CIT / CADDT Salones de clases con computadoras, 

laboratorios de informática y oficinas 

Contiene servidores principales; sistema de rociadores 

automáticos; sistema de supresión especial en cuarto de 

servidores (Novec 1230, NFPA 2001); generador propio; 

sistemas de extintores; contrato de mantenimiento Honeywell. 

Interactivo Centro de cuido diurno para adultos 

mayores 

Áreas de actividades y comedor; generador propio; sistemas de 

extintores; población de adultos mayores, requiere evacuación 

asistida. 

Residencias Estudiantiles Alojamiento para estudiantes y 

oficinas administrativas 

Dos torres de 6 pisos; locales comerciales en primer piso; 

cisterna propia; sistemas de rociadores, detectores de humo y 

extintores; generador propio; alarmas contra incendios con 

contrato de inspección. 
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LOCALIDAD / EDIFICIO USO PRINCIPAL OBSERVACIONES 

Bernardini Salones de clases y oficinas 

administrativas 

Laboratorios de cocina y pequeña cafetería; generador propio; 

sistemas de extintores; alarmas contra incendios con contrato de 

inspección. 

Clínica de Servicios Psicológicos Clínica con oficinas administrativas y 

consultorios 

Atención a estudiantes y público; salas de espera; generador 

propio; sistemas de extintores; alarmas contra incendios con 

contrato de inspección; requiere accesibilidad y evacuación 

asistida. 

CUC – AIC Salones de clases y oficinas 

administrativas 

Similar a la Academia; sin cocina ni comedor; generador propio; 

sistemas de extintores; alarmas contra incendios con contrato de 

inspección. 

Laboratorio Clínico Servicios de análisis clínicos y centro 

de práctica para estudiantes 

Equipos especializados y reactivos químicos; generador propio; 

sistemas de extintores bajo contrato de inspección; requiere 

ventilación y control de materiales. 

CAVIC Centro de apoyo a víctimas de crimen Servicios de consejería a población vulnerable; generador 

propio; sistemas de extintores bajo contrato; alarmas contra 

incendios con contrato de inspección; requiere protocolos 

reforzados. 

Centro Deportivo Gimnasio y áreas deportivas Alta ocupación en actividades; sistemas de extintores bajo 

contrato; único edificio sin generador. 

Conservación y Servicios 

Generales 

Oficinas administrativas y apoyo de 

mantenimiento 

Áreas de almacenaje de pintura, extintores y materiales de 

trabajo; generador propio; sistemas de extintores bajo contrato; 

requiere control de almacenamiento seguro. 

Edificio John Will Harris Salones de clases, oficinas, 

laboratorios, biblioteca y teatro 

Cafetería con cocina; almacenes de reactivos, cristalería y 

compuestos biológicos; teatro con sistema de rociadores; 

generador propio; sistemas de extintores bajo contrato; alarmas 

contra incendios con contrato de inspección. 

NESH Laboratorio de simulación de 

Enfermería 

Áreas de práctica clínica simulada; generador propio; sistemas 

de extintores bajo contrato; requiere protocolos de seguridad 

para estudiantes en adiestramiento. 
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO METROPOLITANO 

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

Anejo 7 Inventario de Generadores y combustible 
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Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto Metropolitano 

Oficina de Seguridad 

Hoja de Cotejo Mensual – Rociadores Automáticos (NFPA 25) 

Anejo 8 Hoja de Cotejo de Rociadores 

Fecha: ___________________ 

Área / Edificio: ____________________________ 

Persona que realiza la inspección: _________________________________ 

CRITERIO A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 
No existen obstrucciones que 
bloqueen los rociadores. 

 δ  δ  

Rociadores en buen estado 
físico (sin corrosión, pintura, 
polvo, daños mecánicos). 

 δ  δ  

Las válvulas de control están 
abiertas y con acceso libre. 

 δ  δ  

Lectura de manómetro: 
_______ psi (valor esperado 
según diseño/red de agua: 
65–120 psi en sistemas 
húmedos, o según 
especificación en sistemas 
secos) 

 δ  δ  

No se detectan fugas en 
tuberías o accesorios 
visibles. 

 δ  δ  

Los rociadores mantienen su 
orientación y separación 
adecuada. 

 δ  δ  

Válvulas y gabinetes del 
sistema de rociadores 
cuentan con rotulación clara 
y permanente que 
identifique el área que 
protegen 

 δ  δ  

Última certificación anual se 
encuentra visible y vigente. 

 δ  δ  

 

Firma de la persona que realiza la inspección: _________________________    
Fecha: _____ / _______ / _______ 
Firma de Supervisor de Guardia Universitaria: _____________________________ 
Fecha: _________ / _________ / ________________ 
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO METROPOLITANO 

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

Anejo 9 – Contratos y Certificaciones de Compañías Externas 

 
COMPAÑÍA SERVICIO / SISTEMA CERTIFICACIÓN / LICENCIA 

Security & Fire 

Protection PR LLC 

Alarmas contra incendios (JWH, 

Residencias) 

Licencia local / NFPA 

Honeywell Sistema de alarmas CIT (mantenimiento 

preventivo) 

Certificación Honeywell / NFPA 72 

Sprinkler 

Contractors 

Sistemas de rociadores (CIT, Teatro 

JWH, Residencias) 

NFPA 25 

Best Fire Tech 

Group 

Extintores portátiles, mangueras, 

sistemas de cocina 

NFPA 10, NFPA 1962, NFPA 17A 

 
 
 
 
 
 
Firma de la persona que realiza la inspección: _____________________________   
 Fecha: _________ / _________ / ________________ 
 
Firma de Supervisor de Guardia Universitaria: _____________________________ 
Fecha: _________ / _________ / ________________ 
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Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto Metropolitano 

Oficina de Seguridad 

Anejo 10 -Hoja de Cotejo DIARIA – Sistema de Alarmas contra Incendios  

 

Localidad: ______________ 

Instrucciones: 

Se recomienda realizar el cotejo al menos dos veces al día (mañana y tarde) de los paneles de 
alarma que se comunican con el sistema de detectores de humo. 
 
• Realice una inspección completa del sistema de alarmas en la localidad asignada. 
• Anote en la tabla la fecha, hora, turno y nombre de la persona que realizó la inspección. 
• Registre cualquier observación o error detectado en la columna de comentarios. 
• En caso de encontrar cualquier error o anomalía en el sistema de alarmas, comunicar 
inmediatamente a los supervisores de la Guardia Universitaria para su pronta atención. 

 

Fecha 
(dd-mm-

yyyy) 

Hora Turno 
(AM/PM) 

Inspeccionado por Comentarios 
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Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto Metropolitano 

Oficina de Seguridad 

 

 

Anejo 11-Hoja de Cotejo Mensual – Sistema de Alarmas contra Incendios (NFPA 72) 

Fecha: ____________________________________ 
Área / Edificio: ____________________________ 
Persona que realiza la inspección: _______________________________________ 
 

Criterio a evaluar Cumple No cumple Observaciones 
Panel de control energizado y en 
funcionamiento. 

 δ  δ  

No presenta luces de error ni alarmas 
activas. 

 δ  δ  

Indicadores y pantalla funcionando 
correctamente. 

 δ  δ  

Gabinete cerrado, seguro y sin daños físicos.  δ  δ  

Sin corrosión ni humedad en componentes 
visibles. 

 δ  δ  

Conexiones firmes y sin cables sueltos.  δ  δ  

Comunicador (línea telefónica, IP o radio) 
operativo. 

 δ  δ  

Certificación vigente visible en el panel o 
área correspondiente. 

 δ  δ  

 

Resultado general:  δAprobado    δAprobado con observaciones    δNo aprobado 
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Anejo 12 Hoja de Cotejo Mensual – Extintores Portátiles (NFPA 10) 

Piso 1 

Edificio: John Will Harris     Fecha: _____ / ____________ / _______________ 
Persona que realiza la inspección: ____________________________  MES:___________________________________ 
 

Ubicación del extintor Tipo 
Accesible 

Sello/ 

pasador 

intacto 

Manómetro 

en rango 

Condición 

física 

Señalización 

visible 

Etiqueta 

vigente 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Diseño 1 y 2 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Oficina de Orientación 
(entrada) 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Oficina de Orientación 
(salida pasillo elevador 
de carga) 

ABC 

 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Internados-Practicas ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Active Learning Center 
of Excellence 1 y 2 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Capilla ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Oficina de Capilla ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Cuarto de Equipos 
Telefónicos 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Programa de Honor ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Centro de Primera 
Ayuda 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Cabinas Música Popular   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete Manguera de 
Incendios Centro de 
Estudiantes 

ABC 

 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete Manguera de 
Incendios Escalera 
Central 

ABC 

 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete Manguera de 
Incendios Pasillo 
Cafetería 

ABC 

 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete Manguera de 
Incendios escalera 
lateral lado A 

ABC 

 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
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Ubicación del extintor Tipo 
Accesible 

Sello/ 

pasador 

intacto 

Manómetro 

en rango 

Condición 

física 

Señalización 

visible 

Etiqueta 

vigente 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Cuarto de Máquinas y 
Elevadores 

 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

1A ς al lado de 
cafetería 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

1B ς al lado de música ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

1C ς al lado de oficina 
de Capilla 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

1D ς al lado de 
Imprenta 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Cuarto Elevador de 
Carga 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Cuarto Elevador 
Pasajeros (viejo) 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 

 

Observaciones: 

 

 

 

Firma de la persona que realiza la inspección: ____________________________ 
Fecha: _________ / _________ / ________________ 
 
Firma de Supervisor de Guardia Universitaria: _____________________________ 
Fecha: _________ / _________ / ________________ 
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Hoja de Cotejo Mensual – Extintores Portátiles (NFPA 10) 

Piso 2 

Edificio: John Will Harris     Fecha: _____ / ____________ / _______________ 
Persona que realiza la inspección: ____________________________  MES:___________________________________ 
 

Ubicación del extintor Tipo 
Accesible 

Sello/ 

pasador 

intacto 

Manómetro 

en rango 

Condición 

física 

Señalización 

visible 

Etiqueta 

vigente 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Entre Salones 217 y 218 
(pasillo) 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Sala de Exhibición Osiris 
Delgado 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Salida de emergencia lado 
A 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Frente a Puerto Rico Art 
Alliance 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Frente Museo Rafael 
Hernández 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Música Popular ETV ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Música Popular Lab. 
Computadoras, salón 241 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Mezzanie ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Decanato de Estudiantes, 
oficina 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Decanato de Estudiantes, 
cuarto mecánico 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Librería 245   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

CAI Sala de Revistas, 
entrada 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

CAI Sala de Revistas, 
columna 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

CAI Sala Revistas, entrada 
Museo 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

CAI Oficina de directora ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

CAI entre oficinas ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
CAI Circulación, entrada ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
CAI Circulación frente 
fotocopias 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

CAI Circulación, columna 
hacia sala abierta 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

CAI Sala de Destrezas de 
Información 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

CAI Colección 
Puertorriqueña 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

CAI Circulación, fila 6 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
CAI Oficina administrativa 
Museo 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
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Ubicación del extintor Tipo 
Accesible 

Sello/ 

pasador 

intacto 

Manómetro 

en rango 

Condición 

física 

Señalización 

visible 

Etiqueta 

vigente 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

CAI área de curación del 
Museo 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

CAI pasillo frente a 
imprenta 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Imprenta ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Gabinete manguera 
escalera A 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete manguera 
escalera B 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete Manguera 
escalera central 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete manguera, 
pasillo Música Popular 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete Manguera, 
pasillo Museo 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete manguera, Sala 
Puertorriqueña 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 

Observaciones: 

 

 

 

 

Firma de la persona que realiza la inspección: _____________________________   
 Fecha: _________ / _________ / ________________ 
 
Firma de Supervisor de Guardia Universitaria: _____________________________ 
Fecha: _________ / _________ / ________________ 
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Hoja de Cotejo Mensual – Extintores Portátiles (NFPA 10) 

Piso 3 

Edificio: John Will Harris     Fecha: _____ / ____________ / _______________ 
Persona que realiza la inspección: ____________________________  MES:___________________________________ 
 

Ubicación del extintor Tipo 
Accesible 

Sello/ 

pasador 

intacto 

Manómetro en 

rango 

Condición 

física 

Señalización 

visible 

Etiqueta 

vigente 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Decanato de 
Administración 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Oficina de Recursos 
Humanos 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Rectoría Área de Descanso ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Rectoría Pasillo ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Decanato de Asuntos 
Académicos 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Oficina de Recaudaciones, 
entrada 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Oficina de Recaudaciones, 
entrada oficinas internas 

 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Oficina de Recaudaciones, 
área de expedientes 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Centro de Vigilancia Frente 
al SUM 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Entrada, salones 316-327 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Entrada, salón 323   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Entrada, salón 319   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Oficina de Mercadeo y 
Promoción 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Teatro, Cabina 1 y 2 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Teatro, Sala A ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Teatro, Sala B ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Teatro, Sala C ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Teatro, escenario lado 
Izquierdo 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Teatro, escenario lado 
derecho 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Teatro, pasillo vestidores ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Teatro, fosa lado izquierdo. ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Teatro, fosa lado derecho ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Teatro, fosa pasillo 
vestidores 

 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Asistencia Económica, 
entrada 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Cuartos de Maquinas Piso 3   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Cuarto de Máquinas (3-A) 
pasillo elevadores panorámicos 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
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Ubicación del extintor Tipo 
Accesible 

Sello/ 

pasador 

intacto 

Manómetro en 

rango 

Condición 

física 

Señalización 

visible 

Etiqueta 

vigente 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
Cuarto de Máquinas (3-C) ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Cuarto de Máquinas (3-D) ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Cuarto de Máquinas (3-E) ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Cuarto de Máquinas (3-F) ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Cuarto de Máquinas (3-G) 
Cuarto de Técnico de 
refrigeración. 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Cuarto de Máquinas (3-H) al 
ƭŀŘƻ ŘŜ CǊŜǎƘŜƴΩǎ 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Cuarto de Máquinas (3-I) al 
lado del Teatro 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Cuarto de máquina, 
Recaudaciones 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Cuarto de Máquinas (3-A) 
pasillo elevadores panorámicos 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Cuarto de Máquinas (3-C) ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Cuarto de Máquinas (3-D) ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinetes de Manguera             
Gabinete manguera escalera A ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Gabinete manguera escalera B ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Gabinete manguera escalera 
central 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete manguera salida lado 
A Teatro 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete manguera, escalera 
lateral hacia Gimnasio 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete Manguera al lado 
Cuarto de Máquinas 3-I 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Observaciones: 

 

 

Firma de la persona que realiza la inspección: _____________________________   
 Fecha: _________ / _________ / ________________ 
 
Firma de Supervisor de Guardia Universitaria: _____________________________ 
Fecha: _________ / _________ / ________________ 
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Hoja de Cotejo Mensual – Extintores Portátiles (NFPA 10) 

Piso 4 

Edificio: John Will Harris     Fecha: _____ / ____________ / _______________ 
Persona que realiza la inspección: ____________________________  MES:___________________________________ 
 

Ubicación del extintor Tipo 
Accesible 

Sello/ 

pasador 

intacto 

Manómetro en 

rango 

Condición 

física 

Señalización 

visible 

Etiqueta 

vigente 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Lab. de Investigación 401 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Lab. de Investigación 402 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Lab. de Investigación 403 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Lab. de Investigación 404 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Lab. de Investigación 405 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Lab. de Investigación 406 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Lab. de Investigación 407 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Lab. de Investigación 408 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Facultad de Ciencias y 
Tecnología 419 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Facultad de Ciencias y 
Tecnología Comedor 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

STEM, oficina 450 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

ACCESS, oficina 451 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Almacén Desperdicios 
Peligrosos 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Lab. Química 441 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Lab. Química 443 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Lab. Química 444 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Lab. Química 445 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Lab. Química 446 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Lab. Química 447 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Almacén Reactivos 445-A, 1 y 
2 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Almacén Cristalería, 437, 1 y 2 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Salón de Instrumentación 439 CO2  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Lab. de Investigación Química 
Medicinal 435-B 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Lab. de Biología 420 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Lab. de Biología 421 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Lab. de Biología 422 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Lab. de Biología 423 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Lab. de Biología 424 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Lab. de Biología 425 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Tecnología Médica entrada ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Tecnología Médica, Lab. ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
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Ubicación del extintor Tipo 
Accesible 

Sello/ 

pasador 

intacto 

Manómetro en 

rango 

Condición 

física 

Señalización 

visible 

Etiqueta 

vigente 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Tecnología Médica, almacén 1 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Tecnología Médica, almacén 2 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Almacén de Biología 440, 1 y 2 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Almacén de Física 432-B ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Lab. de Física 433 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Lab. de Microbiología 434 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Lab. Microbiología 435 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Lab. Investigación Medicinal 
432 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Almacén de Microbiología ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
STEM, al lado de almacén de 
desperdicios peligrosos 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Pasillo frente al 407 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Departamento de Trabajo 
Social 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Pasillo frente al 401 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Gabinete manguera Incendios 
escalera área A 

ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete manguera Incendios 
escalera área B 

ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete manguera Incendios 
escalera área central 

ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete Manguera Incendios 
Pasillo 448 

ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete Manguera de 
Incendios Pasillo 443 

ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Cuarto de Máquinas A/A 
frente al 448 (4C) 

ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Cuarto de Máquinas A/A 
facultad 419 

ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Cuarto de Máquinas A/A lado 
A (4-B) 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Observaciones: 

Firma de la persona que realiza la inspección: _____________________________   Fecha: _________ / _________ / 
________________ 
Firma de Supervisor de Guardia Universitaria: _____________________________Fecha: _________ / _________ / 
________________ 
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Hoja de Cotejo Mensual – Extintores Portátiles (NFPA 10) 

Piso 5 

Edificio: John Will Harris     Fecha: _____ / ____________ / _______________ 
Persona que realiza la inspección: ____________________________  MES:___________________________________ 
 

Ubicación del extintor Tipo 
Accesible 

Sello/ 

pasador 

intacto 

Manómetro en 

rango 

Condición 

física 

Señalización 

visible 

Etiqueta 

vigente 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

EAGLE, entrada ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

EAGLE, pasillo atrás ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Facultad de Educación ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

HETS, oficina 532 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

PR Tax Foundation, oficina 
531 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Coordinadoras de practica de 
Trabajo Social 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete de Manguera de 
incendios Área A 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete Manguera de 
Incendios Escalera Área B 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete Manguera de 
Incendios Escalera Central 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete de Manguera de 
Incendios 523 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete Manguera de 
Incendios Pasillo 515 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Cuarto de Máquinas A/A 534 ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 

Observaciones: 

 

 

Firma de la persona que realiza la inspección: _____________________________   
 Fecha: _________ / _________ / ________________ 
 
Firma de Supervisor de Guardia Universitaria: _____________________________ 
Fecha: _________ / _________ / ________________ 
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Hoja de Cotejo Mensual – Extintores Portátiles (NFPA 10) 

Piso 6 

Edificio: John Will Harris     Fecha: _____ / ____________ / _______________ 
Persona que realiza la inspección: ____________________________  MES:___________________________________ 
 

Ubicación del extintor Tipo 
Accesible 

Sello/ 

pasador 

intacto 

Manómetro en 

rango 

Condición 

física 

Señalización 

visible 

Etiqueta 

vigente 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Facultad de Estudios 
Humanísticos 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Facultad de Empresas ABC  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Cuarto de Máquinas A/A 638   
(6-A) 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Cuarto de Máquinas 
Elevadores Pasajeros 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete Mangueras de 
Incendios Escalera Área A 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete Manguera de 
Incendios Escalera Área B 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete Manguera de 
Incendios Escalera Central 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete Manguera de 
Incendios, al lado del 615 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

Gabinete Manguera de 
Incendios frente al salón 623 

ABC 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 

Observaciones: 

 

 

Firma de la persona que realiza la inspección: _____________________________  
  Fecha: _________ / _________ / ________________ 
 
Firma de Supervisor de Guardia Universitaria: ____________________________ 
_Fecha: _________ / _________ / ________________ 
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Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Recinto Metropolitano 
Oficina de Seguridad 

 

Anejo 13-Hoja de Cotejo Mensual – Iluminación de Emergencia y Rótulos de Salida (NFPA 101) 

Área / Edificio: John Will Harris (JWH)    Fecha: _________ / _________ / ________________ 
Persona que realiza la inspección: ____________________________ 

PISO 
Ubicación / ID 

Luminaria 
accesible 

Prueba 30 
seg 

encendió 

Rótulo 
visible 

Batería 
cargando 

Señalización 
en buen 
estado 

Observaciones 

1
 

Pared pasillo de orientación y cabina de 

música 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  

Sobre la puerta de cuarto de máquinas 

cerca de cabinas de música popular  
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 

Techo pasillo Exterior Cafetería Fazza    δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Dentro cafetería Salida hacia Centro de 

Estudiantes 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 

Dentro cafetería Salida hacia 

Estacionamiento de Estudiantes 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 

Centro de Apoyo tutorías salida hacia 

lado cafetería 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 

Centro de Apoyo tutorías salida hacia 

Centro de Estudiantes  
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 

2
 

Salida Cerca del Departamento de 

música popular hacia mezzanie 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 

Pared cerca del salón 240   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Pared pasillo salida del teatro   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

CAI cerca de escalera lateral y elevador 

paNorámico 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 

CAI pasillo cerca centro de Historia oral   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

CAI-Salida sobre puertas sala revistas  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

CAI-salida cae hacia Decanato de 

estudiantes 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
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PISO 
Ubicación / ID 

Luminaria 
accesible 

Prueba 30 
seg 

encendió 

Rótulo 
visible 

Batería 
cargando 

Señalización 
en buen 
estado 

Observaciones 

CAI-salida ponchador empleado  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

CAI-sala Gross  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

CAI-Salida pasillo Torres Márquez  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

CAI-Salida pasillo E larga  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

CAI-salida pasillo museo Rafael 

Hernández 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

Pared salón 212  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Pared cerca salones 214 y 215  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

salida portón hacia exterior 

estacionamiento estudiantes 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

pasillo entrada baños CAI techo  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

3
 

Salida hacia escaleras seguridad cerca 

baños SUM 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

Salida cerca de cuarto de monitores   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Salida Pasillo hacia rectoría, sobre 

puerta de entrada 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

Sobre puerta de salida del área de los 

salones 316-327 hacia Decanato de 

Asuntos académicos 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

Techo en el pasillo cerca del 321 (entre 

316-317) 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

Salida hacia escaleras entre 320 y 322 A   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Techo pasillo cerca Recaudaciones   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Salida lateral cerca elevador panorámico  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Pared columna central en el lobby  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Teatro: Sobre puertas (2) de salida de 

sala central hacia oficina administrativa 

del teatro lado A 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

Teatro: Sobre puertas (2) de salida de 

sala central hacia lado B 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

Teatro: Pared área central 3 a cada lado  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  
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PISO 
Ubicación / ID 

Luminaria 
accesible 

Prueba 30 
seg 

encendió 

Rótulo 
visible 

Batería 
cargando 

Señalización 
en buen 
estado 

Observaciones 

Teatro: Salida hacia los camerinos  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Teatro: Salida hacia el área de música 

popular 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

Teatro: Salida hacia abajo lado 

camerinos 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

Teatro: Salida hacia nivel de salida a 

Capilla lados A y B 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

4
 

Salida a escaleras cerca del elevador 

panorámico  
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

Techo cerca salón 421   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Pared cerca del laboratorio 441   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Techo cerca del laboratorio 442   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Sobre puerta parte interna almacén de 

reactivos  
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

Sobre puerta hacia 445 desde almacén 

de reactivos 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

Techo del pasillo entre 440 y 431  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Sobre puerta de salida cerca del almacén 

de microbiología  
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

Techo pasillo entre los laboratorios 447 

y 445  
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

Almacén de cristalería (2 lámparas)  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

hoy pasillo central el almacén biología  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Pared cerca del almacén 433  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Pared entrada de Tecnología médica  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Sobre puerta de salida hacia escalera 

hacia seguridad 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

5
 

escalera elevador carga  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Salida salón 525 derecha pasillo 

elevador de carga  
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

Pared frente al salón 519  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  
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PISO 
Ubicación / ID 

Luminaria 
accesible 

Prueba 30 
seg 

encendió 

Rótulo 
visible 

Batería 
cargando 

Señalización 
en buen 
estado 

Observaciones 

Pared entre 533 y 532, dos lámparas  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Sobre puerta de salida hacia 

estacionamiento estudiantes 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

Pared entre 514 y 515  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Salida hacia escaleras cerca del elevador 

panorámico 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

Pasillo izquierdo elevador  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

salón 515 pasillo izquierdo Funciona  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

escalera lateral elevador panorámico 

lado izquierdo 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

6
 

Escalera lateral elevador panorámico  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Pared entre 614-615  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Pared entre 618 y 619  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Pared cerca de 620  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Pared cerca del 626  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

Sobre puerta de salida hacia escaleras 

cerca del elevador de carga 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

Sobre puerta de salida hacia el pasillo 

del 637 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

Sobre puerta de salida hacia pasillo del 

634 
 δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 δ  

 

 

 

Firma de la persona que realiza la inspección: _____________________________   Fecha: _________ / _________ / ________________ 
 
Firma de Supervisor de Guardia Universitaria: _____________________________Fecha: _________ / _________ / ________________ 
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Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto Metropolitano 

Oficina de Seguridad 

Anejo 14 Hoja de Cotejo Mensual – Mangueras Contra Incendio 

(NFPA 1962) 

Área / Edificio: John Will Harris (JWH)   Fecha: _______ / ___________ / _________ 
Persona que realiza la inspección: ____________________________      
 

P
IS

O
 

Ubicación / ID de la manguera 
Gabinete 
accesible 

Válvula 
en buen 
estado 

Boquilla 
presente y 
sin daño 

Manguera 
bien doblada 

Señalización 
visible 

Etiqueta de 
inspección 
actualizada 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

P
IS

O
 1

 

Centro de Estudiantes  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Escalera Central  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Cafetería  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Escalera lateral lado A  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Centro de Estudiantes  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

P
IS

O
 2

 

Escalera A  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Escalera B  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Escalera central  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Pasillo Música Popular  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Pasillo Museo  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Sala Puertorriqueña  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

P
IS

O
 3

 

Escalera A  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Escalera B  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Escalera central  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Salida lado A Teatro  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Escalera lateral hacia Gimnasio  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Lado Cuarto de Máquinas 3-I  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

P
IS

O
 4

 

Escalera área A  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Escalera área B  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Escalera área central  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Pasillo cerca 448  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Pasillo cerca 443  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

P
IS

O
 5

 

Escalera Área A  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Escalera Área B  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Escalera Central  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Pasillo cerca 523  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Pasillo cerca 515  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

P
IS

O
 6

 Escalera Área A  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Escalera Área B  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Escalera Central  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ



65 
 

P
IS

O
 

Ubicación / ID de la manguera 
Gabinete 
accesible 

Válvula 
en buen 
estado 

Boquilla 
presente y 
sin daño 

Manguera 
bien doblada 

Señalización 
visible 

Etiqueta de 
inspección 
actualizada 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
Pasillo al lado del 615  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ
Pasillo frente al salón 623  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ

 

Observaciones: 
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Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto Metropolitano 

Oficina de Seguridad 

 

Anejo 15- Hoja de Cotejo Mensual – Instalaciones Eléctricas (NFPA 70 / OSHA) 

Fecha: ___ / ___ / 2025 
Área / Edificio: ____________________________ 
Persona que realiza la inspección: ____________________________ 
 

Piso 

ID / 

Ubicación del 

Panel 

Eléctrico 

Accesible 
Rotulación 

visible 

Puerta en 

buen estado 

No 

humedad/corrosión 

Señalización 

adecuada 
Observaciones 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

   δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  δ  

 

Firma de la persona que realiza la inspección: ________________________    
Fecha: _________ / _________ / ________________ 
 
Firma de Supervisor de Guardia Universitaria: _____________________________ 
Fecha: _________ / _________ / ________________ 
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Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto Metropolitano 

Oficina de Seguridad 

 

Anejo 17 Tabla Maestra de Protocolos ITM (Inspección, Prueba y Mantenimiento) 

Sistema / 
Equipo 

Norma 
aplicable 

Frecuencia ITM Dónde se 
encuentra 

¿Hoja de 
cotejo 
disponible? 

Acción 

Extintores 
portátiles 

NFPA 10 Mensual 
inspección visual; 
Anual 
mantenimiento; 
5–12 años 
hidrostática 

FPP; 
Contratos 
con Best Fire 

Sí (Anejo en 
Manual) 

Usar hoja 
existente 

Alarmas de 
incendio 
(paneles, 
detectores) 

NFPA 72 Semanal prueba 
panel; Mensual 
inspección; Anual 
prueba completa 

FPP; 
Inspección 
mensual de 
panel (NFPA 
72) 

Sí (formato 
checklist NFPA 
72) 

Usar hoja 
existente 

Rociadores 
automáticos 

NFPA 25 Mensual 
inspección visual; 
Anual pruebas; 5–
10 años 
hidrostática 

FPP; 
Contratos 
Sprinkler 
Contractors 

No Preparar hoja 
mensual de 
inspección 
visual 

Bombas 
contra 
incendio 

NFPA 25 Pruebas 
funcionales 
regulares; Anual 
certificación 

FPP; 
Contratos 

No Preparar hoja 
mensual de 
prueba básica 

Mangueras 
contra 
incendio 

NFPA 
1962 

Mensual 
inspección visual; 
Anual prueba de 
flujo 

FPP; 
Contratos 

No Preparar hoja 
mensual 

Supresión 
especial 
(Novec, CO₂) 

NFPA 
2001/12 

Mensual 
inspección; 
Trimestral/Anual 
pruebas; 
Hidrostática 5–12 
años 

FPP; 
Contratos 
Honeywell 

No Preparar hoja 
mensual 
(verificar 
presión, 
etiquetas, 
acceso) 

Campanas y 
ductos de 
cocina 

NFPA 96 Mensual 
inspección; 
Semestral 
limpieza técnica; 
Anual 
certificación 

FPP; 
Contratos 
Best Fire 

No Preparar hoja 
mensual 
(verificar 
limpieza de 
filtros, 
accesos) 
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Sistema / 
Equipo 

Norma 
aplicable 

Frecuencia ITM Dónde se 
encuentra 

¿Hoja de 
cotejo 
disponible? 

Acción 

Iluminación y 
rótulos de 
salida 

NFPA 101 Mensual prueba 
30s; Anual prueba 
90 min 

FPP No Preparar hoja 
mensual 

Instalaciones 
eléctricas 
(tableros, 
multitomas) 

NFPA 70 
/ OSHA 

Mensual 
inspección visual; 
Anual 
certificación 

FPP No Preparar hoja 
mensual 

Duchas de 
seguridad y 
lavaojos 

ANSI 
Z358.1 

Activación 
semanal; 
Inspección anual 

Manual de 
Seguridad – 
Anejo N 

Sí (Anejo N) Usar hoja 
existente 

Extractores de 
laboratorio 
(fume hoods) 

OSHA 
1910 / 
Buenas 
prácticas 

Inspección 
regular; 
Certificación 
anual de flujo 

Manual de 
Seguridad – 
Anejo O 

Sí (Anejo O) Usar hoja 
existente 

 

 

 

 

 

Firma de la persona que realiza la inspección: _____________________________  
  Fecha: _________ / _________ / ________________ 
 
Firma de Supervisor de Guardia Universitaria: _____________________________ 
Fecha: _________ / _________ / ________________ 
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Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto Metropolitano 

Oficina de Seguridad 

 

 

Anejo 16 Hoja de Cotejo Mensual – Sistema de Supresión Especial (NFPA 2001/12) 

Fecha: ________ / ________ / _________ 

Área / Edificio: CIT – ____________________________ 

Persona que realiza la inspección: ____________________________ 

CRITERIO A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 
Área del sistema accesible, libre de 
obstrucciones. 

 δ  δ  

Cilindros de agente (Novec / CO₂) 
presentes y en buen estado físico. 

 δ  δ  

Manómetros/indicadores de 
presión visibles y dentro del rango 
normal. 

 δ  δ  

Válvulas de los cilindros en posición 
correcta y con sello de seguridad. 

 δ  δ  

Conexiones de tuberías sin fugas, 
corrosión o daños visibles. 

 δ  δ  

Boquillas de descarga libres de 
obstrucciones. 

 δ  δ  

Señalización de área protegida por 
supresión especial visible. 

 δ  δ  

Panel de control del sistema 
encendido y sin alarmas activas. 

 δ  δ  

Registro de la última 
inspección/certificación semestral 
disponible en el área. 

 δ  δ  

 

Firma de la persona que realiza la inspección: _____________________________    
Fecha: _________ / _________ / ________________ 
 
Firma de Supervisor de Guardia Universitaria: _____________________________ 
Fecha: _________ / _________ / ________________ 
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO METROPOLITANO 

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN 
 

 

Anejo 17 – Inspección y Prueba de Bombas contra Incendio 

Este anejo establece la hoja de cotejo mensual para la inspección y prueba de las bombas contra 

incendio, conforme a la Norma NFPA 25. Incluye verificación semanal de arranque, inspección 

mensual visual y certificación anual por compañía contratada. 

Fecha: 

Localidad: 

Ítem de Inspección 
Condición (ṉ / 

ṍ) 
Observaciones 

Verificar arranque automático 

(prueba semanal registrada) 

  

Revisar nivel de combustible (si 

aplica) 

  

Inspeccionar presión en 

manómetros 

  

Verificar válvulas de control abiertas 

y accesibles 

  

Confirmar ausencia de fugas en 

conexiones 

  

Prueba de alarma de bomba (si 

aplica) 

  

Confirmar accesibilidad del área de 

bomba 

  

Revisar etiqueta de inspección 

vigente 

  

 

 

 

Firma de la persona que realiza la inspección: _____________________________   
 Fecha: _________ / _________ / ________________ 
 
Firma de Supervisor de Guardia Universitaria: _____________________________ 
Fecha: _________ / _________ / ________________ 
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Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto Metropolitano 

Decanato de Administración 

Anejo 18 Tabla Maestra de Protocolos ITM (Inspección, Prueba y Mantenimiento) 

Sistema / 

Equipo 

Norma 

aplicable 
Frecuencia ITM Dónde se encuentra 

¿Hoja de cotejo 

disponible? 
Acción 

Extintores 

portátiles 

NFPA 10 Mensual inspección visual; Anual 

mantenimiento; 5–12 años 

hidrostática 

FPP; Contratos con 

Best Fire 

Sí (Anejo en FPP) Usar hoja existente 

Alarmas de 

incendio 

(paneles, 

detectores) 

NFPA 72 Diario verificación panel; Semanal 

prueba panel; Mensual inspección; 

Anual prueba completa 

FPP; Anejos 10 y 11; 

Contratos Honeywell 

/ Security & Fire 

Sí (Anejos en 

FPP) 

Usar hoja existente 

Rociadores 

automáticos 

NFPA 25 Mensual inspección visual; 

Trimestral pruebas; Anual pruebas; 

5–10 años hidrostática 

FPP; Contratos 

Sprinkler 

Contractors 

Sí (Anejo en FPP) Usar hoja existente 

Bombas 

contra 

incendio 

NFPA 25 Prueba semanal arranque; Mensual 

verificación; Anual certificación 

FPP; Contratos Sí (Anejo  en FPP)  /Usar hoja existente 

Mangueras 

contra 

incendio 

NFPA 1962 Mensual inspección visual; Anual 

prueba de flujo 

FPP; Contratos Sí (Anejo en FPP) Usar hoja existente 

Supresión 

especial 

(Novec, CO₂) 

NFPA 

2001/12 

Mensual inspección; 

Trimestral/Anual pruebas; 

Hidrostática 5–12 años 

FPP; Contratos 

Honeywell 

Sí (Anejo en FPP) Usar hoja existente 
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Sistema / 

Equipo 

Norma 

aplicable 
Frecuencia ITM Dónde se encuentra 

¿Hoja de cotejo 

disponible? 
Acción 

Campanas y 

ductos de 

cocina 

NFPA 96 Mensual inspección; Semestral 

limpieza técnica; Anual certificación 

FPP; Contratos Best 

Fire 

Sí (Anejo en FPP) Usar hoja existente 

Iluminación 

y rótulos de 

salida 

NFPA 101 Mensual prueba 30s; Anual prueba 

90 min 

FPP Sí (Anejo en FPP) Usar hoja existente 

Instalaciones 

eléctricas 

(tableros, 

multitomas) 

NFPA 70 / 

OSHA 

Mensual inspección visual; Anual 

certificación 

FPP Sí (Anejo en FPP) Usar hoja existente 

Duchas de 

seguridad y 

lavaojos 

ANSI Z358.1 Activación semanal; Inspección 

anual 

Manual de Seguridad 

– Anejo N 

Sí (Anejo N) Mantener en Manual 

de Seguridad 

Extractores 

de 

laboratorio 

(fume 

hoods) 

OSHA 1910 

/ Buenas 

prácticas 

Inspección regular; Certificación 

anual de flujo 

Manual de Seguridad 

– Anejo O 

Sí (Anejo O) Mantener en Manual 

de Seguridad 
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Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto Metropolitano 

Decanato de Administración 

Anejo 19 Itinerario tentativo de evaluaciones e inspecciones. 

SISTEMA / 

EQUIPO 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

¶ Iluminación de 

emergencia y 

rótulos de salida 

(NFPA 101) 

¶ Instalaciones 

eléctricas 

(tableros, 

multitomas) 

(NFPA 70 / 

OSHA) 

¶ 1-5 septiembre 2025 

¶ 6-10 octubre 2025 

¶ 3-7 noviembre 2025 

¶ 1-5 diciembre 2025 

¶ 5-9 enero 2026 

¶ 2-6 febrero 2026 

¶ 2-6 marzo 2026 

¶ 6-10 abril2026 

¶ 4-8 mayo 2026 

¶ 1-5 junio 2026 

¶ 6-10 Julio 2026 

¶ 3-7 agosto 2026 

   

¶ Campanas y 

ductos de cocina 

(NFPA 96) 

¶ Supresión especial 

(Novec, CO₂) 

(NFPA 2001 / 12) 

 ¶ 8–12 septiembre 2025 

¶  13–17 octubre 2025 

¶  10–14 noviembre 2025 

¶ 8–12 diciembre 2025 

¶ 12–16 enero 2026 

¶  9–13 febrero 2026 

¶ 9–13 marzo 2026 

¶  13–17 abril 2026 

¶  11–15 mayo 2026 

¶ 8–12 junio 2026 

¶  13–17 julio 2026 

¶ 10–14 agosto 2026 
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SISTEMA / 

EQUIPO 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

¶ Rociadores 

automáticos 

(NFPA 25) 

¶ Bombas contra 

incendio (NFPA 

25) 

  ¶ 15–19 septiembre 2025 

¶  20–24 octubre 2025 

¶  17–21 noviembre 2025 

¶ 15–19 diciembre 2025 

¶  19–23 enero 2026 

¶  16–20 febrero 2026 

¶ 16–20 marzo 2026 

¶ 20–24 abril 2026 

¶  18–22 mayo 2026 

¶ 15–19 junio 2026 

¶  20–24 julio 2026 

17–21 agosto 2026 

 

¶ Extintores 

portátiles (NFPA 

10) 

¶ Mangueras 

contra incendio 

(NFPA 1962) 

   ¶ 22–26 septiembre 2025 

¶  27–31 octubre 2025 

¶ 24–28 noviembre 2025 

¶  22–26 diciembre 2025 

¶  26–30 enero 2026 

¶ 23–27 febrero 2026 

¶  23–27 marzo 2026 

¶  27 abril – 1 mayo 2026  

¶ 25–29 mayo 2026 

¶ 22–26 junio 2026 

¶  27–31 julio 2026 

¶  24–28 agosto 2026 
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Certificación de Aprobación 

El presente Plan de Prevención de Incendios (FPP) del Recinto Metropolitano ha sido 

revisado y aprobado por las autoridades institucionales correspondientes. Su implantación y 

cumplimiento es de carácter obligatorio para todas las unidades, empleados, contratistas y 

estudiantes del recinto. 

 

Visto Bueno: ___________________________________________     Decano de Administración  

Fecha: 4 d septiembre de 2025 

 

Aprobado por: __________________________________________ Rector Interino  

Fecha: 4 de septiembre de 2025 

 

 

 


